
                                             

 
 

 
      

 
 

 

 

KISVÁRDAI SZC KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM ÉS 

 DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM 

4625. ZÁHONY 

KÁRPÁT ÚT 4.  

 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 



Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium                              Tűzvédelmi Szabályzat 

 
 

- 2 - 
        Fodor László Miklós                                Védett információ!               Engedély nélkül felhasználni tilos! 

 

 

 

 

 

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium 

4625. Záhony, Kárpát út 4. 

 

 
 
 
 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 
 

 

Érvényes: 2022. szeptember 1-től 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Készítette:     Fodor László                            

          Tűzvédelmi főelőadó 

                         CXB C 323406 

                         06/30-655-7546 

 

 

 

             



Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium                              Tűzvédelmi Szabályzat 

 
 

- 3 - 
        Fodor László Miklós                                Védett információ!               Engedély nélkül felhasználni tilos! 

 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 

évi XXXI. törvény, a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat 

készítéséről, valamint, a 8/2022. (IV.14.) BM rendelettel módosított, 54/2014. 

(XII. 5.) BM. rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján a 

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium tűz-

védelemmel összefüggő feladatait a következők szerint határozom meg. 

 

A Tűzvédelmi Szabályzat a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és 

 Dr. Béres József Kollégium szervezeti felépítésének megfelelően, a résztvevők 

tűzvédelmi feladatait, valamint a létesítmények, építmények, szabadterek, tűz-

szakaszok, gépek, berendezések, eszközök és az anyagok használatára, techno-

lógiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat tartalmazza.  

 

1.Tűzvédelmi Szabályzat célja, hatálya 

 

1.1. Tűzvédelmi Szabályzat célja 

 

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a Kisvárdai 

SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium a jogszabályok 

keretei között a sajátosságainak figyelembevételével meghatározza a tűzvédelmi 

tevékenység valamennyi fontos kérdését. 

 

1.2. Tűzvédelmi Szabályzat hatálya 

 

A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére jogosul-

tak és kötelezettek azok a vezetők, akiknek jelen Szabályzat feladatokat és ha-

táskört állapít meg.  

 

Minden vezető beosztású dolgozó köteles a hatáskörébe tartozó tűzvédelmi fel-

adatokat maradéktalanul végrehajtani, a beosztott dolgozókkal a rájuk vonatko-

zó szabályokat betartatni, kötelesek a szabályok végrehajtását rendszeresen el-

lenőrizni.  

 

Minden beosztott dolgozó köteles a Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseit meg-

ismerni és azt a mindennapi munkavégzés során maradéktalanul betartani.  

 

   A Tűzvédelmi Szabályzatot minden dolgozónak meg kell ismernie tűzvédelmi          

   oktatás keretében.  
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    A Szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása a 

tűzoltóság részéről helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntetőeljárás 

kezdeményezését, az iskola részéről pedig fegyelmi és kártérítési eljárást von 

maga után. 

 

A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet.  

 

A Szabályzatban meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály - beosztásra 

való tekintet nélkül - kötelező érvényű és hatálya vonatkozásában kiterjed az 

alábbi területekre: 

 

 

1.2.1. Területi hatálya 

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Kisvárdai SZC Kandó Kál-

mán Technikum és Dr. Béres József Kollégium továbbá munkavégzési színhe-

lyére, valamint a szállításra és a tárolásra. 

 

 

1.2.2. Személyi hatálya 

 

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kisvárdai SZC Kandó 

Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium állományába tartozó munka-

vállalókra, az intézményben ideiglenesen vagy állandó jelleggel foglalkoztatott 

dolgozókra, még akkor is, ha az intézményen kívül végzik a munkát, valamint az 

iskola és a kollégium területén bármilyen céllal tartózkodó vagy tevékenységet 

végző (szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást igénybe vevő, ellenőrző, szerző-

désben levő más vállalkozás, vállalat, stb.) személyére. 

 

 

1.2.3. Időbeni hatálya 

 

A Tűzvédelmi szabályzat időbeni hatálya 2022. szeptember 1-től visszavonásig 

terjed ki. 
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1.2.4. Tárgyi hatálya 

 

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.2.1. pontban ismertetett területen 

végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények 

kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani. 

 

A Tűzvédelmi Szabályzatot módosítani kell: 

 Jogszabályok változása miatt.  

 A Tűzvédelmi Szabályzat magasabb szintű jogszabályba ütközik. 

 A tűzvédelmi helyzetre kiható változás szükségessé teszi. 

 

 

2. A tűzvédelemmel összefüggő feladatok megvalósításáért felelős vezetők 

és munkavállalók kötelezettségei és jogai 

 

A tűzvédelmi feladatok megszervezéséért a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán 

Technikum és Dr. Béres József Kollégium igazgatója felelős. 

 

2.1. Az igazgató tűzvédelmi feladatai és jogai 

 

-   Kialakítja az iskola tűzvédelmi szervezetét, és biztosítja a működéshez, 

képesítéshez, oktatáshoz, az eredményes munkához szükséges, személyi, 

tárgyi, anyagi feltételt.  

-   Tűzvédelmi Szabályzatban rögzíti az iskola sajátosságait figyelembe vevő 

tűzvédelmi rendelkezéseket, annak végrehajtásának módját, a tűzvédelmi 

oktatás, vizsgáztatás rendjét. 

-   Gondoskodik arról, hogy az intézmény dolgozói munkába álláskor, to-

vábbá szükség szerint, jelen Szabályzatban meghatározott időszakonként 

a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek. 

-   A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásáról önálló jog- és ha-

táskörrel rendelkező tűzvédelmi főelőadó (szolgáltató) útján gondosko-

dik. 

-   Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi feladatot szakmailag alkalmas 

személy lássa el. 

-   Kikéri a tűzvédelmi főelőadó (szolgáltató) véleményét tűzvédelmi ügy-

ben, továbbá minden olyan megbeszélésre meghívja, ahol a tűzvédelmi 

kérdés érintve van. 

-   Szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a vezetői értekezle-

ten beszámol, és értékeli a tűzvédelmi helyzetet, tevékenységet. 

-   Gondoskodik az intézmény tűzvédelmi viszonyának megfelelő szinten 

való tartásáról. 
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-   Megállapítja a tűzvédelemmel kapcsolatos hatásköröket. 

-   Engedélyezi az iskola területén az eseti tűzveszélyes tevékenység végzé-

sét, akadályoztatása esetén ezt a feladatot az igazgatóhelyettes látja el. 

-   Tűzvédelmi ellenőrzéseket, bejárásokat végez, végeztet. 

-   A tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzésben az tűzvédelmi főelőadó-

val (szolgáltatóval) együtt köteles részt venni, vagy intézkedésre jogosult 

vezetővel magát képviseltetni. 

-   Szemle keretében személyesen is meggyőződik a tűzvédelmi feltételek 

megteremtéséről, annak javítására tett intézkedések hatékonyságáról. 

-   A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik. 

-   Elősegíti a tűzvizsgálat megtartását, a tűz keletkezési okának és kárérték-

ének megállapítását. 

-   Ellenőrzi az évenkénti tűzriadó végrehajtását. 

     -    Elkészítteti és elrendeli, valamint rendszeresen ellenőrzi jelen Szabályzat 

         végrehajtását.             

-   Tűzvédelmi feladata a vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesítése, 

valamint ezen törvények, rendeletek, szabványok és szabályok betartatá-

sának megkövetelése. 

 

2.2 Az igazgatóhelyettes tűzvédelmi feladatai és jogai: 

 

-   Köteles megismerni és elsajátítani a tűzvédelmi előírásokat, szabályokat. 

-   Köteles gondoskodni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtásá-

ról és rendszeres ellenőrzéséről. A munkát közvetlenül irányító vezető 

műszakonként legalább egy alkalommal köteles meggyőződni arról, hogy 

a tűzvédelmi szabályzatban előírt feladatok a követelményeknek megfe-

lelnek-e. 

-   Felelős a munkahely rendjéért, tisztaságáért, a fokozottan tűz- vagy rob-

banásveszélyes anyagok raktározásának, tárolásának előírás szerinti vég-

rehajtásáért, a dohányzás és nyílt láng használata tilalmának megtartásá-

ért. 

-   Felelős, hogy a vezetése alatt álló területen a munkavégzés során a közle-

kedési út, a tűzoltó-felszereléshez vezető út szabad legyen. 

-   Köteles az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételt biztosítani, a munkát úgy megszer-

vezni, hogy a tűzvédelmi előírás végrehajtást nyerjen. 
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  - Köteles rendszeresen beszámolni munkájáról és tájékoztatni felettesét 

    azokról a gátló körülményekről, mulasztásokról, melyek a Tűzvédelmi  

    Szabályzatban előírtak végrehajtását akadályozzák. 

-   Feladata a saját és beosztottaik egészségének és testi épségének, továbbá 

az anyagi károkat okozó események megelőzése céljából a biztonságos 

munkafeltételek kialakítása, a munkabiztonsági előírások (törvények, 

rendeletek, jogszabályok) megismerése, betartása és betartatása. 

-   Köteles a munkavállalóktól megkövetelni a munkára alkalmas állapotot. 

-   Köteles ellenőrzi, hogy a munkavállaló rendelkezik-e a munka elvégzésé-

hez szükséges szakmai ismeretekkel. 

-   Köteles a munkavégzést azonnal leállítani, és haladéktalanul intézkedést 

foganatosítani, az esemény megszüntetése érdekében, ha tűz vagy tűzve-

szély áll fenn. 

-   Feladata a vezetése alatt álló munkaterületeken az előírásoknak megfelelő 

mennyiségű és az ott keletkezhető tűz leküzdésére alkalmas tűzoltó esz-

közt a helyszínen tartani.  

-   Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen felesleges, vagy tüzet okozható 

tárgy, felszerelés ne legyen, a tűzoltó felszerelés, eszköz, készülék állan-

dóan a kijelölt helyen legyen, és azt csak tűz oltására használják.  

-   Gondoskodik az előírt rendszeres tűzvédelmi oktatások megtartásáról, 

annak bizonylatolásáról. 

-   Gondoskodik az új dolgozó munkába lépését követő tűzvédelmi oktatásá-

ról.  

-   Biztosítja és kötelezi a részvételt az irányítása alá tartozó munkavállalók 

számára az előírt időközönkénti tűzvédelmi oktatásokon, vizsgákon.  

-   Megköveteli a munkavállalóktól a tűzvédelmi oktatáson való aktív rész-

vételt. 

-   Gondoskodik a bekövetkezett rendkívüli események bejelentéséről, ki-

vizsgálásáról, a hasonló esetek megelőzésére szolgáló intézkedések ki-

dolgozásáról és végrehajtásáról. 

-   Köteles gondoskodni a tűzvédelmi berendezés, készülék, felszerelés, 

technikai eszköz állandóan üzemkész állapotáról, időszaki ellenőrzéséről. 

-   Köteles a tűzvédelmi eszközök pótlására intézkedést foganatosítani. 

-   Köteles biztosítani az oltóvizet és egyéb előírt oltóanyagokat. 

-   Köteles intézkedni a tűzvédelmi főelőadó észrevételeire. 

-   Tájékoztatni kell a tűzvédelmi főelőadót: 

-      új létesítmény üzemeltetésének megkezdéséről, átalakításáról, 

   esetleges megszüntetéséről, 

-      a hatósági intézkedések (pl. ellenőrzés) idejéről, 

-      a tűzoltó készülékek rendszeres ellenőrzési idejének lejártáról, 

   selejtezésének megtörténtéről. 
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-   Be kell tartania és tartatnia a tűzveszélyes tevékenységi engedélyben leír-

takat.  

-   Közvetlen munkahelyén meghatározza az alkalmi tűzveszélyes  

     munka végzésének feltételeit. 

-   Köteles eltiltani a munkavégzéstől azt a munkavállalót, aki: 

         - munkavégzésével saját és mások testi épségét veszélyezteti,  

           illetve tevékenységének következménye lehet tűz vagy más  

           rendkívüli  esemény, 

        - nem ismeri a tűzvédelmi szabályzat rá vonatkozó  

           rendelkezéseit, mindaddig, amíg azt el nem sajátítja. 

        - figyelmeztetés ellenére sem vesz részt a tűzvédelmi oktatáson,  

          valamint vizsgán. 

- Köteles támogatni az illetékes hatósági ellenőrző szervek  

    szakembereinek   munkáját.  

- Köteles részt venni a működési területén tartott tűzvédelmi hatósági 

    szemlén, ellenőrzésen. Biztosítani kell a szemle, ellenőrzés feltételét.  

- Köteles az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére  

   intézkedést foganatosítani. 

- Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig – az igazgató 

   megbízása alapján - irányítja a tűz oltását, a személyek eltávolítását, az 

   éghető anyagok mentését. 

- Feladata közreműködni a rendkívüli események kivizsgálásánál. 

- Hatáskörén belül a tűzvédelmi fegyelem növelése érdekében  

   anyagi-erkölcsi, illetve fegyelmi hatáskörén belül a büntetés eszközeit 

   alkalmazni jogosult. 

 

 

 

2.3. Pedagógusok tűzvédelmi feladatai 

 

-A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen, biztonságos munkavég-

zésre alkalmas állapotban - pihenten, alkohol, kábítószer, és tudatmódosító, 

hallucinogén szerek, valamint bizonyos gyógyszerek kábító hatásától mente-

sen- kötelesek megjelenni.  

  - Kötelesek megismerni és elsajátítani a tűzvédelmi előírásokat, szabályokat. 

   -Felelősek a tantermek, illetve az öltözők rendjéért, tisztaságáért, a  

    dohányzás  és nyílt láng használata tilalmának megtartásáért.  

-Kötelesek a felügyeletük alá tartozó területen a tűzvédelmi feladat  

 ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételt biztosítani.  

-Kötelesek beszámolni azokról a gátló körülményekről, mulasztásokról,  

 melyek a tűzvédelmi szabályzatban előírtak végrehajtását akadályozzák.  
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    -   Kötelesek a munkahelyen készenlétben tartott tűzoltó készülékeket,  

   felszereléseket, eszközöket a szabályzatban foglaltak szerint használni.  

– A Szabályzatban előírt időszakonként kötelesek részt venni az  

   általános, munkahelyi, ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen.  

     – Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzéshez a mellékletben 

        foglalt   formában írásbeli engedélyt kötelesek kérni, és azt a  

        munkavégzés során maguknál tartani.   

     – A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat kötelesek  

        folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni még  

        ideiglenesen sem szabad).  

    –  Ha a létesítményben vagy a szabadtéren tüzet vagy annak közvetlen  

        veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, (a Tűzriadó Tervnek  

        megfelelően) riasztania kell a létesítményben tartózkodókat, valamint 

        kötelesek telefonon a területileg illetékes Katasztrófavédelmi  

        Kirendeltséget és a közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni.  

 

 

 2.4. Technikai dolgozók és más munkavállalók tűzvédelmi feladatai 

 

 Minden dolgozó köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Tűzvédelmi Szabályzat 

tartalmát megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni. 

–  A tűzesetek megelőzése érdekében a munkahelyen, biztonságos munkavég-

zésre alkalmas állapotban – pihenten, alkohol, kábítószer, tudatmódosító és 

hallucinogén szerek, valamint bizonyos gyógyszerek kábító hatásától mente-

sen – kötelesek megjelenni.  

 Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi 

oktatáson és szakvizsgán részt venni. 

 Munkavégzés során a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat betartani, a do-

hányzási tilalmat megtartani. 

 A rendelkezésre bocsátott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és 

anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizs-

gálni, azokat rendeltetésszerűen használni. 

 Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt meg-

szüntetni, amely tüzet okozhat. 

 Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, 

közvetlen munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni. 

 A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, 

eszközöket a szabályzatban foglaltak szerint használni. 

 A Szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, mun-

kahelyi, ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, képzésen, vizsgán. A tűzvédelmi 
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vizsgabizonyítványt köteles megőrizni, szükség esetén azt a munkavégzés so-

rán az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátani. 

 A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, a gépekről, berendezé-

sekről, eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető 

anyagot, hulladékot folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor eltá-

volítani. 

 Az alkalomszerű tűz- és robbanásveszélyes munkavégzéshez a mellékletben 

foglalt formában írásbeli engedélyt kérni, és azt a munkavégzés során magá-

nál tartani. A munkavégzés során az engedélyben foglalt előírásokat köteles 

betartani. 

 A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan 

használható állapotban tartani (eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad). 

 Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat köteles maradéktala-

nul betartani. 

 Minden dolgozónak kötelessége, hogy mindent megtegyen a tűz megelőzése 

érdekében, illetve a tűz oltásában. 

  Ha a létesítményben vagy szabadtéren tüzet vagy annak közvetlen veszélyét 

észleli, illetve arról tudomást szerez, (a Tűzriadó Tervnek megfelelően) riasz-

tania kell a létesítményben tartózkodókat, valamint köteles telefonon a terüle-

tileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget és közvetlen munkahelyi 

vezetőjét azonnal értesíteni. 

 

 

A tüzet jelző köteles elmondani, hogy: 

 Hol van tűz (helység, utca, házszám) 

 Mi ég (épület, ház, bútorzat) 

 Van-e életveszély, 

 Mi van veszélyeztetve, 

 Mekkora terjedelmű a tűz, 

 Milyen telefonszámról beszél, 

 A tűzjelző nevét. 

 

Tűzoltóság címe: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs                                                      

4625, Záhony, Baross Gábor út 8. 

Tel: 06 45/425-164 vagy 105 
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Esetleges tűz esetén valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a 

következő teendőket ellátni: 

- a tűzesetet jelezni, a riasztásra előírt feladatot végrehajtani, 

- a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni, 

- a tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló 

eszközzel előmozdítani, a veszélybe került munkatársak menté-

sét megkísérelni, 

- a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajta-

ni, 

- amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűzgát-

ló szerkezetek bezárásával késleltessék, illetve akadályozzák 

meg a tűz továbbterjedését, 

- a tűzoltást követően az intézményvezető vagy helyettese irányí-

tása mellett kötelesek részt venni az elhárításban. 

 

 

3. Tűzvédelmi oktatások rendje, az oktatások fő témakörei 

 

 

3.1. Oktatások rendje 

 

Minden munkavállalót a munkába állítása előtt, más munkakörbe, illetve te-

rületre történő áthelyezésekor tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. 

Minden munkahelyi vezető köteles biztosítani, hogy a dolgozó a munkaköré-

vel kapcsolatos tűzvédelmi ismeretet, tűz esetén végzendő feladatát a munká-

ba állás előtt, majd az ismételt rendszeres oktatás keretén belül elsajátítsa. A 

tűzvédelmi oktatást elméleti és gyakorlati formában kell megoldani. A mun-

kába állított munkavállalók oktatásáról nyilvántartást kell vezetni. Az oktatá-

sok során ismertetni kell a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról szóló törvény, gazdálkodó szervezetekre és magánszemélyekre 

vonatkozó rendelkezéseit és a végrehajtására kiadott jogszabályokat, az in-

tézmény Tűzvédelmi Szabályzatát, valamint az adott munka elvégzéséhez 

szükséges tűzvédelmi ismereteket. 

Az ismétlődő oktatásokon a megjelenés minden munkavállaló részére kötele-

ző. 
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3.2. A tűzvédelmi oktatások fő témakörei 

 

 

3.2.1. Általános oktatás 

 

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló tör-

vény és egyéb kapcsolódó jogszabályok általános előírásainak ismertetése. 

- A Tűzvédelmi Szabályzat előírásai. 

- Az intézményben használt, tárolt anyagok tűzveszélyessége. 

- A tűz keletkezésének lehetőségei. 

- A megelőző tűzvédelmi berendezések, eszközök és ezek használati szabályai. 

- A tűzjelzés módja és a rendelkezésre álló lehetőségek. 

- A tűz esetén követendő magatartás. 

- A készenlétben álló tűzoltó készülékek használati előírásai, gyakorlati alkal 

mazása. 

- A különböző tűzoltásra alkalmas anyagok oltási tulajdonságai és jellemzésük. 

- Tűzriadó esetén követendő magatartás általában és személyre szólóan. 

-  A tűzvédelmi előírások megszegésének jogkövetkezményei. 

 

3.2.2. Speciális oktatás 

 

- Az iskola Tűzvédelmi Szabályzatának általános és az adott területre vonatkozó 

előírásai. 

- A terület és a közelében lévő nyersanyagok, félkészanyagok és késztermékek 

tűzveszélyessége. 

- Tűz- és robbanásveszély helyei, lehetséges okai, a megelőzésre szolgáló intéz-

kedések. 

- A tűz terjedésének megakadályozására teendő intézkedések. 

- A területen lévő anyagok oltásának szabályai. 

- A helyhez kötött és kézi tűzoltó berendezések, eszközök helyének és üzemel-

tetésének bemutatása. 

- Tűz esetén az ember, illetve anyagok mentésére vonatkozó előírások. 

- A tűzoltás utáni feladatok ismertetése. 

- A munkahelyek tisztántartása, hulladékok gyűjtése, eltávolítása. 

- A közlekedési utak, vészkijáratok, menekülési útvonalak használatának szabá-

lyai. 

- Az anyagok tárolásának szabályai. 

- A dohányzási tilalom szabályának előírásai. 

- Elektromos berendezések általános ismertetése, használatukból eredő tűzve-

szély és használatuk szabályai. 

- Elektromos tüzek keletkezésének okai. 

- Elektromos berendezések védelme; túlterhelés; rövidzárlat. 
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- Elektromos tüzek oltásának szabályai. 

- Energiahordozók tűzvédelme. 

- Tüzelőberendezések által okozott tűzesetek megelőzése. 

- Főzőlapok, hősugárzók, stb. tűzveszélyessége. 

 

3.3. Tűzvédelmi szakképesítések 

 

  A tűzvédelmi szervezetek tagjainak elismerhető tűzvédelmi képesítéseit a 

9/2015. (III.25.) BM rendelet tartalmazza. 

 

3.4. A dolgozók tűzvédelmi oktatása 

 

Az intézmény kezelésében lévő vagyontárgyak védelmének alapvető feltétele, 

hogy a dolgozók megismerjék a tűzoltás szabályait, azokat a gyakorlatban is 

alkalmazni, valamint az eszközöket használni tudják. Ennek érdekében fontos, 

hogy a dolgozók a munkakörükből, a létesítmény használatából eredő tűzveszé-

lyes anyagok tárolásából eredő tűzveszélyre és az azzal összefüggő megelőzési, 

mentési feladatokra folyamatos felkészítés keretében oktatásban részesüljenek. 

 

Az iskolánál minden dolgozót a munkakörének megfelelő általános és speciá-

lis tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, mely magában foglalja az elméleti 

és gyakorlati oktatást is. 

 

3.4.1. Újfelvételes dolgozók oktatása 

 

Munkába állítás előtt gondoskodni kell minden új dolgozó tűzvédelmi oktatá-

sáról. Ennek keretében biztosítani kell mind az elméleti, mind a gyakorlati 

oktatást. 

Az oktatás megtartásáért az illetékes munkahelyi vezető felelős. 

Az oktatás tekintetében újrafelvételesnek kell tekinteni és soron kívüli okta-

tásban kell részesíteni azokat a dolgozókat is, akik: 

a) hat hónapnál hosszabb távollét után lépnek ismét munkába, 

b) tűzvédelmi ismeret hiányában a munkától eltiltást kaptak, 

c) az intézményen belül munkahelyet vagy munkakört változtattak, 

d) munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás 

történt, 

e) ha a tűzvédelmi hatóság vagy a tűzvédelmi főelőadó azt elrendeli 
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3.4.2. Ismétlődő oktatás 

 

Valamennyi dolgozót ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, 

melynek gyakoriságát az iskola vezetője határozza meg. 

Az ismétlődő oktatások végrehajtásáért a munkahelyi vezetők a felelősek. 

 

 

3.5. Az oktatás megtörténtének dokumentálása 

 

Az oktatásról Tűzvédelmi oktatási naplót kell vezetni. 

Az oktatási naplónak a következő adatokat kell tartalmaznia: 

 az iskola nevét, 

 az oktatási egység megnevezését, 

 az oktatás időpontját, 

 az oktatásra kötelezettek számát, 

 az oktatáson megjelentek számát, 

 az oktató nevét, beosztását, a tűzvédelmi vizsga keltét, 

 az oktatás jellegét (előzetes, ismétlődő, rendkívüli oktatás), 

 az oktatás formáját (elméleti, gyakorlati), 

 az oktatás okát: 

- Tűzvédelmi Szabályzat előírása szerint,  

- egyszeri különleges munka,  

- új anyag, gép, berendezés beszerzése,  

- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve robbanásveszélyes tech-

nológia, 

- tűzeset utáni,  

- I. fokú tűzvédelmi hatóság rendelkezése,  

- egyéb. 

 az oktatott dolgozók: 

- új belépők, 

- munkakört vagy munkahelyet változtatók, 

- tartós távollétről visszatérők, 

- más gazdálkodó szervezet dolgozói, 

- alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők.  

 az oktatás tárgyát, 

 az oktatásban részesültek nevét, aláírását, 

 az oktató aláírását, beosztását, 

 az oktatás ellenőrzését végző nevét, beosztását 
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5. Külső munkavállalók munkavégzésének tűzvédelmi szabályai 

 

-   Az iskola vezetőjének gondoskodni kell arról, hogy az intézménnyel kap-

csolatba kerülő külső munkavállalók – a rájuk vonatkozó mértékben – a 

Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék. 

-   A külső munkavállalóval kötött szerződésben meg kell határozni az alka-

lomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének a szabályait, továbbá azt, 

hogy kinek a feladat a szükséges tűzoltó eszközök biztosítása. 

-   A külső munkavállalók saját vezetőjük irányításával önállóan csak az épí-

tési, szerelési területté nyilvántartott munkaterületen végezhetik tevé-

kenységüket. 

-   Az építési, szerelési területté nyilvánítást az iskola vezetője határozza meg. 

-   Ha a munkaterület nem különíthető el más területtől, akkor a külső mun-

kavállalók saját vezetőjük irányítása mellett is csak az illetékes munkahe-

lyi vezető, vagy az általa kijelölt személy jelenléte és felelőssége mellett 

végezhetnek munkát. 

-   A tűzvédelmi megbízott köteles ellenőrizni a külső munkavállalók tűzvé-

delmi tevékenységét, a hiányok megszüntetésére javaslatot tenni. 

 

 

6. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 

 

(1) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak  

a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, 

a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. 

december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 

továbbiakban: CLP rendelet) szerinti  

aa) instabil robbanóanyagok, továbbá az 1.1-1.5. alosztályba tartozó 

robbanóanyag, továbbá a deszenzibilizált robbanóanyag, 

ab) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az A és B 

kategóriába tartozó pirofóros vagy kémiailag instabil gáz,  

ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,  

ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,  

ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,  

af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék,  

ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,  
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ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat     

kibocsátó anyagok és keverékek,  

ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,  

aj)  1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy  

ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid,  

 

        b) a CLP rendelet szerinti 1. 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes                

folyadékok közül  

ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,  

bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal 

rendelkező folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, 

amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és 

éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,  

bc)  az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, 

és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, a 

legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és 

világításra használt petróleum kivételével,  

 

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó 

anyagok és keverékek közül  

ca) az éghető gáz,  

cb) az éghető gőz, köd, cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag 

levegővel képzett robbanásveszélyes keveréke,  

cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,  

ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és 

olvadék, ha nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint  

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja 

a 35 °C-ot, és nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal 

csökkentett értéke.  

 

(2)  Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak a) a CLP rendelet szerinti 

veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek közül  

aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag,  

ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz,  

ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek, Hatályos: 2020. 

január 22-től. Szerkesztette és közreadta: Sánta Tamás – OTVSZ Kft. - 24  

ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,  

ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat 

kibocsátó anyagok és keverékek,  

af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,  

ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,  

ah) az E, F és G típusú szerves peroxid,  
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b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és 

keverékek közül az 1. 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes 

folyadékok közül  

ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,  

bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, 

és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,  

bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja 

szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 

25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, valamint  

bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, 

tüzelőolaj és világításra használt petróleum,  

 

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába 

nem tartozó anyagok és keverékek közül  

ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes osztályba,  

cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő 

kivételével,  

cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 

150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú 

építőanyag,  

cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos 

módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál 

nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb,  

ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és 

olvadék,  

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 

35 °C-ot, és a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb.  

 

(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik  

a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik  a fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes vagy a mérsékelten tűzveszélyes osztályba,  

b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és  

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol 
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6.2. A kockázat meghatározása 

 

(1)A tűzvédelmi követelményeket befolyásoló kockázat megállapításához meg 

kell határozni: 

a) az épületet, önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kockázati 

osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész mértékadó kockázati 

osztályát és 

b) speciális építmény esetén annak kockázati osztályát. 

 

(2)A kockázati egység lehet: 

a) önálló rendeltetési egység, 

b) szomszédos önálló rendeltetési egységek csoportja a 11. §-ban foglaltak 

szerint, 

c) speciális építmény vagy 

d) az épületnek, az önálló épületrésznek, a speciális építménynek a tűzvédel-

mi dokumentáció készítéséért felelős személy által a (3) bekezdésben foglal-

tak figyelembevételével meghatározott része. 

 

(3)A tűzvédelmi dokumentáció készítéséért felelős személy a kockázati egység 

kiterjedésének meghatározása során figyelembe veszi: 

a) a rendeltetést, 

b) a helyiségek befogadóképességét és az egyes helyiségek közötti helyiség-

kapcsolatokat, 

c) a helyiségek elhelyezkedését a kijárati szinthez képest, 

d) a benntartózkodó személyek menekülési képességét, helyismeretét, ébren-

létét, 

e) a személyek mentésének eszközigényét, a mentést segítők szükséges és 

rendelkezésre álló létszámát, 

f) az előállított, felhasznált, keletkező, tárolt anyagok mennyiségét, tűzveszé-

lyességi jellemzőit és osztályát, olthatóságát, 

g) az előállítás, használat, tárolás tűzveszélyességet befolyásoló körülménye-

it, 

h) a tárolt, kiállított, bemutatott, a rendeltetéshez tartozó tevékenységgel érin-

tett anyagokat, tárgyakat közösségi értékvédelmi szempontból, továbbá pó-

tolhatóságát, 
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i) meglévő építmény esetén az építmény adottságait, 

j) létfontosságú rendszerelem esetén annak jellemzőit, 

k) a tevékenység körülményeit, jellemző adottságait, az adott technológiából 

adódó állapotokat és azok jellemzőit, 

l) a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezéssel való ellátottságot. 

 

(4)A kockázati egység részét képezheti a (2) bekezdés a)–c) pontjában foglal-

takon kívül: 

a) közlekedő helyiség, 

b) a rendeltetéssel összefüggő tárolásra szolgáló tároló helyiség, 

c) a legfeljebb 4 parkoló állással rendelkező gépkocsi tároló helyiség, 

d) villamos, valamint gépészeti helyiség, 

e) ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel össze-

függő szociális helyiség és az üzemviteli, adminisztratív tevékenységek ellá-

tását biztosító helyiség. 

 

   A kockázati egység kockázati osztálya 

 

Az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati 

osztálya a következő bekezdésben foglaltak kivételével megegyezik az abban 

lévő kockázati egységek kockázati osztályai közül a legszigorúbb kockázati 

osztállyal. 

 

Az épület, az önálló épületrész mértékadó kockázati osztálya a (3) bekezdés 

szerint megállapított kockázati osztálynál eggyel szigorúbb kockázati osz-

tálynak felel meg akkor, ha az épület, az önálló épületrész befogadóképessé-

ge meghaladja 

 

a) NAK osztály esetén az 500 főt, 

b) AK osztály esetén az 1500 főt, 

c) KK osztály esetén a 3000 főt. 

 

(5) A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a speciális építmény 

és a kockázati egység: 
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a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba, 

b) alacsony kockázati, AK osztályba, 

c) közepes kockázati, KK osztályba vagy 

d) magas kockázati, MK osztályba tartozik. 

 

 

 

7. Tűzvédelmi használati szabályok 

 

7.1. Általános használati előírások 

 

Az építményt, létesítményt, berendezést csak a használatbavételi (üzemeltetési, 

működési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad hasz-

nálni. 

   A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 

tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.  

A munkaterületről, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az esz-

közről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot 

folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése 

után el kell távolítani. 

A fokozottan tűz- vagy robbanás veszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyi-

ségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 

A fokozottan tűz- vagy robbanás veszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

anyagok tárolására használt építményben, helyiségben olyan ruha, lábbeli és 

eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. 

A létesítménybe, helyiségbe gyújtóeszközt bevinni tilos, öltözőszekrényt nem 

szabad elhelyezni. 

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha (ruhatár-rendszerű öltöző kivételével) csak 

fémszekrényben helyezhető el. 

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyi-

ségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó 

előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó táblát kell elhe-

lyezni. 

A technológiai és karbantartási utasításokban ki kell térni a tűz megelőzését 

szolgáló, valamint a tűz esetén teendő intézkedésekre. 
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A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben embe-

rek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását 

szükségessé teszi - veszély esetére -, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani 

kell. 

A közvetlen munkahelyi vezetőnek a munkahelyen a tevékenység közben és 

annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok meg-

tartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 

Az a személy, aki a megelőző tűzrendészeti rendelkezéseket vagy a kötelező 

szabványban és szabályzatban foglalt tűzvédelmi előírásokat megszegi, 

pénzbírsággal sújtható. 

  Aki: 

- Tűzesetet vagy tűzveszélyt észlel és ezt a tűzoltóságnak – mihelyt teheti – 

nem jelenti, úgyszintén aki a tűzjelzésre távbeszélőjét nem bocsátja rendelke-

zésre, szándékosan megtévesztő tűzjelzést ad. 

- Nem tesz eleget a hatóság azon felhívásnak, hogy tűz oltásában személyesen 

közreműködjék, hogy járművét vagy a tűz oltására alkalmas eszközét a tűz 

oltásához bocsássa rendelkezésre. 

- Tűz esetén a tűzoltás vezetőjének intézkedését nem hajtja végre, vagy a tűzol-

tás eredményessége érdekében szükséges felvilágosítást nem adja meg. 

- A kötelező tűzrendészeti oktatásban való részvételét megtagadja, vagy az ok-

tatásban nem vesz részt, 

pénzbírsággal sújtható. 

- A kiszabható tűzvédelmi bírság minimális és maximális értékei szintén ezen 

táblázat tartalmazza. 

Fegyelmi úton felelősségre vonható az a dolgozó, aki a Tűzvédelmi Szabályzat-

ban foglalt előírásokat gondatlanul megszegi. 

Büntetőeljárás indítható azzal a személlyel szemben, aki a tűzvédelmi előíráso-

kat: 

- szándékosan megszegi, 

- közveszélyes állapotot idéz elő, 

- tevékenységével rongálást idéz elő, 

- közérdekű üzem működtetését szándékosan megzavarja stb. 

 

A tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett 

költségek megtérítésére kötelezett az, aki: 
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- a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta, 

- a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan megtévesztő jelzést adott. 

 

 

7.2.Tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályai 

 

 

    Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet vagy robba-

nást okozhat. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi kö-

vetelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végezni csak az iskola      

vezetőjének vagy megbízottjának előzetes írásbeli engedélyében    

meghatározott feltételek alapján szabad. Az engedély kiadója felelős azért, hogy 

az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a 

munkavégzés helyén a tűz, biztonsággal megelőzhető legyen. 

 

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes 

tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűz-

védelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.  

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző 

személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha 

az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munka-

végzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem 

kezdhető meg. 

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltétele-

it a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával 

egyeztetni kell. 

    Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartal-

maznia kell: 

 a tevékenység időpontját,  

 helyét,  

 leírását,  

 a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör 

esetében - a bizonyítvány számát,  

 valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. 

A kiadott engedély nem lehet hosszabb 30 napnál. 
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A tűzveszélyes anyag környezetében végzett tűzveszélyes tevékenységhez a 

munka kezdésétől annak befejezésig a munkát elrendelő felügyeletet köteles 

biztosítani. 

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltá-

sára alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan kö-

rülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növény-

termesztéssel összefüggésben, és a belterületi ingatlanok használata során ke-

letkezett hulladék szabadtéri égetése tilos! Ha jogszabály másként nem rendel-

kezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól 

és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.  

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy 

az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni 

nem szabad.  

Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszkö-

zöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terje-

dése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 

 

7.3. Dohányzás szabályai 

 

A nemdohányzók védelméről szóló 2011. évi XLI. törvény értelmében az is-

kola egész területén TILOS a dohányzás. 

A dohányzást tiltó feliratokat az iskola frekventált helyein, jól látható módon 

a jogszabályban előírt piktogramokkal szimbolizálva ki kell helyezni.  

   

7.4. Raktározás és tárolás tűzvédelmi szabályai 

 

   A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

különböző halmazállapotú anyagok vagy a tűzveszélyes tűzveszélyességi osz-

tályba tartozó anyagokkal együtt nem tárolhatók.  

 

    A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

anyagot, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető fo-
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lyadékot csak meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szál-

lítani és forgalomba hozni. 

   Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyago-

kat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, 

együtt tárolni nem szabad.  

   Az esetleges tűzátterjedés megelőzésére a faláttöréseket az épületszerkezet 

tűzállósági határértékének megfelelő anyaggal le kell zárni.  

   A kijáratok számára szolgáló térségeket, utakat, vészkijáratokat rendben, tisztán, 

szabadon kell tartani. Ezeket tárolás céljára még átmenetileg, ideiglenesen sem 

szabad igénybe venni. 

   Tilos ezeket a kijárat számára szolgáló térségeket, utakat, kijáratokat eltorlaszol-

ni, annak érdekében, hogy az ott dolgozók tűz- vagy robbanás esetén zavartala-

nul (pánik nélkül) távozhassanak, valamint a mentést, tűzoltást végző szemé-

lyek a tűz keletkezésének vagy a tárolt anyagok bármely részét megközelíthes-

sék. A raktári rend, tisztaság kötelező! 

    A raktározás területét az éghető hulladéktól mentesen kell tartani.  

    A raktárakban a villamos berendezések kapcsolóit, a közmű nyitó-, és záró, és a 

tűzoltó készüléket eltorlaszolni, raktározás, tárolás céljaira felhasználni még 

átmenetileg sem szabad! 

    A raktárajtókat zárva kell tartani! Oda illetéktelen személyek nem léphetnek be. 

    A munkaidő befejezése előtt a helyiségeket át kell vizsgálni és végre kell hajtani 

az áramtalanítást. 

    Öltözőszekrényeket és ruhaneműket csak az erre a célra kijelölt helyeken sza-

bad elhelyezni. Az üzemeltetés, illetve a különböző munkafolyamatok számára 

kijelölt helyeken, továbbá a raktárakban nem szabad öltözőszekrényeket és a 

dolgozók ruháit elhelyezni. 

    A raktárakban a megengedett és tárolható anyagokon kívül más éghető anyagot, 

gázt vagy éghető folyadékot még ideiglenesen sem szabad tárolni.  

    A fokozottan tűz-vagy robbanás veszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

anyag, valamint éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán az anyag tűzve-

szélyességi osztályát jelölni kell.  

    Az éghető anyag, tárolási egysége és a kerítés között legalább 1 méter széles, 

éghető anyagtól mentes területet kell tartani. 

Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben fokozottan tűz-vagy robbanás veszé-

lyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.  
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Padlástérben fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és 

I-III. Tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd 

anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszer-

kezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltá-

volíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől 

legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.  

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpa-

lackot tárolni tilos.  

Gázpalack használata és tárolás tilos olyan földszintesnél magasabb építmény-

ben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő. 

A raktárban az éghető anyagú födém, a tetőszerkezet és a tárolt éghető anyag 

között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani. A raktározás, tárolás terüle-

tét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani. 

A fokozottan tűz-vagy robbanás veszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból 

készült állványon, polcon szabad.  

Az irodahelyiségekben keletkező iratokat, az azok létrehozásához szükséges 

anyagokat oly módon kell tárolni, hogy azok tűz keletkezésében ne vehessenek 

részt, illetve tűz kiinduló forrásává ne váljanak. 

Tárolás során törekedni kell a rend és jó áttekinthetőség kialakítására, ezért az 

iratokat polcokon, iratszekrényben kell elhelyezni. 

 

 

8. Az épületgépészet létesítésére és használatára vonatkozó tűzvédelmi sza-

bályok 

 

 
 

8.1. Tűzoltási út, terület és egyéb utak 

 

A tűzoltóság vonulása és működése céljára – ha arról jogszabály, illetve nemzeti 

szabvány másként nem rendelkezik – az építményekhez olyan utat, illetőleg 

területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres 

közlekedésére és működtetésére. 

 

Az épület területén és a helyiségekben a villamos berendezések kapcsolóit, a 

tűzvédelmi berendezést, felszerelést, eszközt és készüléket eltorlaszolni, a 
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közlekedési utakat eltorlaszolni, az ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még 

átmenetileg sem szabad. 

 

A tűzoltóság vonulás és működése céljára az intézményen belül a telepített 

földfeletti tűzcsaphoz vezető utat, valamint az épületek megközelítésére 

szolgáló belső utakat állandóan szabadon kell hagyni. A tűzcsapot és annak 

környezetét eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 

 

8.2. Kiürítés 

 

Az építmény úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott 

tartózkodók eltávozhassanak, illetve eltávolíthatók legyenek. Az intézmény 

épületének létesítése, átalakítása során ezek a feltételek teljesültek. 

 

A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő 

színnel, valamint irányjelző biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tűzoltó 

berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelelő 

színnel történő megjelöléssel kell azonosítani. A tűzoltó berendezések 

azonosítására szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének 

megfelelő nagyságúnak kell lennie a könnyű azonosítás érdekében. 

 

Ahol a természetes fény nem elég erős ott a tűzoltó eszközök utánvilágító, vagy 

világító biztonsági jeleket kell alkalmazni. A biztonsági jelzéseket folyamatosan 

karban kell tartani, a világító jelzések működését, működőképességét 

jogszabályban, vagy a vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által 

előírt rendszerességgel ellenőrizni, azt legalább havonta ellenőrzési naplóban 

dokumentálni. 

 

A biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy 

elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni kell, illetőleg a meglétükről 

meggyőződni. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati 

energiaforrástól működnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a 

hálózati energia kimaradása ne okozza azok működés képtelenségét. 

 

A kijárati utakon, a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a 

kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó szabvány szerinti menekülési 

útirány-jelző rendszert kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a teljes 

menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt 

közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az 

esetleges alternatív útvonalakra is. Az építmény, épület, szabadtér bármely 

pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben 

láthatónak kell lennie. 
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Az épületben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, 

azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, 

hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési 

útvonaljelző biztonsági jel látható legyen. 

 

 

8.3. Világító berendezések tűzvédelmi követelményei 

 

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

anyagok tárolására szolgáló helyiségben, szabadtéren, építményben robbanást 

nem okozó, a mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

anyagok tárolására szolgáló helyiségben, szabadtéren, építményben a környe-

zetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. 

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, 

hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 

 

 

8.4. Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei 

 

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezé-

sük esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 

 

Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy 

tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek 

működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hor-

doz információt, az ne legyen látható. 

 

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, 

ha jogszabály másként nem rendelkezik: 

 

- 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes 

osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználásra 

szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, 

- egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felül-

vizsgálatát elvégeztet, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a fe-

lülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hi-

telt érdemlő módon igazolja. 
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A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe ven-

ni. 

A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy ren-

deltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezése-

ken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégeztet, ha az új 

rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.  

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a 

létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik. 

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely 

robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása. 

 

A felülvizsgálat kiterjed azokra hordozható berendezésekre is, amelyeket az 

üzemeltető nyilatkozat szerint rendszeresen használnak. 

 

Az intézmény villamos berendezéseit 6 évenként kell felülvizsgálni, melyért az 

intézményvezető a felelős.  

 

Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi 

felülvizsgálata: 

 

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a termezést, létesí-

tést, üzemeltetést és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint 

végzik, és az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet a felülvizsgálatot kö-

vetően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti. 

 

A felülvizsgálatot el kell végezni: 

- az üzembe helyezés előtt, 

- az átalakítás, bővítés után, 

- tűzesetet követően, 

- a technológia változása után vagy, 

-  a meglévő építmény, szabadtér elektrosztatikus védelemén legalább 3 éven-

te, ha a gyártó, teleépítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a tele-

építési technológiai dokumentációban nem rendelkezik ennél rövidebb idő-

tartamról.  

 

Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi 

felülvizsgálata szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 

 

Az intézmény területén nincs olyan technológiai berendezés, amelynek elektro-

sztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgá-

lata indokolt lenne. 
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    Az építmény villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválasztha-

tóan kell kialakítani. Lakóépületben megengedett a főkapcsoló nélküli kialakí-

tás, ha egy helyen csoportosítottan minden áramkör külön leválasztó kapcsoló-

val lekapcsolható. 

A biztonsági berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön le-

választó főkapcsolót kell létesíteni. A villamos berendezés és az éghető anyag 

között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmaz-

ni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése 

után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózat-

ról le kell választani. Villamos berendezés szerelését, javítását csak vizsgázott 

szakemberrel szabad végeztetni. Villamos berendezést csak rendeltetésének és 

méretezésének megfelelően szabad használni. A villamos berendezéseket rend-

szeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, amely meggyulladhat 

és a környezetében tüzet okozhat. 

    A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és a tűzveszélyes tűzveszélyességi 

osztályba tartozó anyagok tárolására szolgáló helyiségben villamos főzőlapot, 

hősugárzót, kávéfőzőt és vasalót üzemeltetni tilos. 

    A villamos berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem 

rendelkezik 

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes tűzveszé-

lyes és nem tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolására 

szolgáló helyiségeket legalább háromévenként tűzvédelmi szempontból felül 

kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. 

    A felülvizsgálatok elvégzéséért az intézményvezető a felelős. 

 

8.5. Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem  

 

Villám elleni védelmet kell biztosítani a robbanásveszélyes tűzveszélyességi 

osztályba tartozó anyagok tárolására szolgáló építménynél, valamint ott, ahol 

azt jogszabály előírja. 

A villámvédelmi berendezést nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és fe-

lülvizsgálni. 

A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány más-

ként nem rendelkezik, hat évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizs-

gáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni. 

 

A felülvizsgálatok elvégzéséért az intézményvezető a felelős. 
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8.6. A csatornahálózat tűzvédelmi követelményei 

 

A csatornahálózatot, ülepítőt, derítőt természetes vagy mesterséges szellőzte-

téssel kell üzemeltetni. 

Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcsatornába 

vagy szikkasztóba bevezetni nem szabad. 

 

 

 

8.7. Gépi berendezések tűzvédelmi követelményei 

 

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt 

anyagok veszélyességi övezetben csak robbanásbiztos erő- és munkagépet, 

készüléket, eszközt szabad elhelyezni, illetőleg használni. 

A mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok táro-

lására szolgáló szabadtéren, helyiségben, illetőleg építményben csak olyan 

erő- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási 

veszélyt nem jelent. 

Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tü-

zet vagy robbanást idézhet elő olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, 

amely a gép működését, illetve a hőmérséklet vagy nyomás további emelke-

dését - technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérése-

kor - megszünteti. 

Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni 

kell a bejutás megakadályozásáról. 

 

 

 

 

8.8. Tüzelő-, fűtőberendezések tűzvédelmi követelményei 

 

-   Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés 

csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kémény-

hez csatlakoztatható. 

 

-   Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, 

illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem 

okoz tüzet vagy robbanást. 
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-   Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és 

fűtőberendezést szabad használni. 

 

-   A tüzelő- és a fűtő berendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a 

környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell meg-

tartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető 

anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való 

üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási ve-

szélyt. 

 

-   A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba 

tartozó anyagot, valamint az éghető folyadékot a központi fűtő-

berendezés vezetékétől és fűtőtestétől 1 méter távolságon belül nem 

szabad elhelyezni. 

 

-   A gázkészülékek felülvizsgálatát a 11/2004.(II.13.) GKM rendelet – 

a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatko-

zó műszaki- biztonsági előírásokról-, valamint a 80/2005.(X.11.) 

GKM rendelet - a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről 

– alapján kell elvégeznie. 

 

8.9. Kémény, füstcsatorna: 

 

Az égéstermék-elvezető berendezést és tartozékait, valamint a technológiai 

berendezés egyéb égéstermék-elvezetőjét A1 tűzvédelmi osztályú anyagból 

kell kialakítani, kivéve az olyan égéstermék-elvezető berendezést, amely 

90 perc tűzállóságot biztosító A1 tűzvédelmi osztályú anyagból épített, 

megfelelő mechanikai védelmet is biztosító köpenyben vezetett, illetve 

szerelt, ha 

 

a)  a tüzelőberendezés gyártója a tüzelőberendezéssel együtt tanúsított (CE, 

EME) égéstermék-elvezető berendezés műszaki dokumentációjában er-

ről nyilatkozik (pl. kondenzációs berendezés), 

b)  az égéstermék-elvezető berendezés gyártója a tanúsítványban (CE, 

EME), illetve más tüzelőberendezésekkel történő alkalmazásra vonat-

kozó műszaki dokumentációjában erről nyilatkozik, és  

     az gyújtási veszélyt ne jelentsen. 

 

Olyan égéstermék-elvezető berendezés (kémény) nem használható, amely-

nek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, 

amelynek műszaki állapota, nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti 

vizsgálatot és tisztítást nem végezték el. 



Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium                              Tűzvédelmi Szabályzat 

 
 

- 32 - 
        Fodor László Miklós                                Védett információ!               Engedély nélkül felhasználni tilos! 

 

 

 

 

-   A kéményt, füstcsatornát égéstermék elvezetőket nemzeti szabvány 

szerint nem éghető anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási 

veszélyt ne jelenthessen. 

 

-   Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek műszaki állapota 

nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztí-

tást nem végezték el. 

 

 
 

9. A tűzvédelmi berendezés létesítésére és használatára vonatkozó tűzvé-

delmi szabályok 

 
 

 

9.1. Tűzjelző és -oltó berendezés 

 

    Az iskola területén minden épületből és építményből a tűzjelzés lehetőségét 

biztosítani kell. 

Az iskolában elhelyezett vezetékes telefonkészülék mellett, jól látható helyen 

fel kell tüntetni a tűzoltóság hívószámát és a segélyhívószámokat 

A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén 

könnyen hozzáférhetők legyenek. Az eszközöket helyükről eltávolítani, vagy 

rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos. 

A tűzoltó-készülékek számát és típusát új létesítmények esetén a tervező, 

meglévő létesítményben a változtatást a tűzvédelmi vezető határozza meg. 

A tűzjelző és tűzoltó-technikai eszközöket állandóan használható, üzemképes 

állapotban kell tartani, ezért gondoskodni kell, hogy az előírás szerinti időkö-

zönként megtörténjen felülvizsgálatuk, karbantartásuk és cseréjük. 

A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot jogszabály 

szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, 

felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem 

tekinthető üzemképesnek. 

A kézi tűzoltó készülékekről „Tűzoltó készülék üzemeltetési napló” elneve-

zésű nyilvántartást kell vezetni. 
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Az ellenőrzési naplóban fel kell tüntetni: 

 

- az ellenőrzést végző nevét, 

- a tűzoltó-készülék elhelyezésének helyét, fajtáját, 

- az ellenőrzés időpontját 

Az iskolánál a kézi tűzoltó-készülékek ellenőrzését külső vállalkozó erre fel-

jogosított, vizsgával rendelkező dolgozója végezheti. 

A tűzoltó-technikai eszközök ellenőrzéséről, karbantartásáról az iskola veze-

tője köteles gondoskodni. 

A tűzoltó-készülékek használhatatlanná válása esetén gondoskodni kell azok 

cseréjéről.  

A tűzvédelmi felszereléseket, tűzcsapokat, eszközöket csak a rendeltetésük-

nek megfelelően szabad használni.  

Tűz jelzése, az emberi élet mentése és az oltás megkezdése minden állampol-

gár kötelessége! 

A kár nélküli tüzeket és az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is be 

kell jelenteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgat-

óság Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs (telefon: 105).  

 

9.2. Oltóvíz 

 

Tűzoltás céljára a településen és a létesítményeknél meghatározott oltóvíz-

intenzitást kell biztosítani. 

Az oltóvíz ellátását elsősorban föld feletti tűzcsapokról kell biztosítani. A 

tűzoltáshoz az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban megjelölt oltóvíz men--

nyiséget kell biztosítani. 

Időszakos vízszerzési lehetőség nem vehető oltóvízként figyelembe. 

A tűzcsapok telepítési helyét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrssel egyeztetni kell. 

A tűzcsapokat a védendő szabadtéri éghető anyagtároló területétől, építmény-

től a megközelítési útvonalon mérten 100 m-nél távolabb és egymáshoz 5 m-

nél közelebb elhelyezni nem szabad. 

A létesítményben nem szükséges tűzcsapokat létesíteni, ha a szomszédos lé-

tesítmény vagy a közterület tűzcsapjai az oltáshoz szükséges vízmennyiséget 

biztosítják.   

A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még 

ideiglenesen sem szabad. 
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    Az intézményben fali tűzcsap nem került kiépítésre. Az iskola udvarán 2 db  

    föld feletti tűzcsap létesült. 1 db a főbejárattal szemben a nyugati oldalon,  

    1 db pedig a kollégium épületrész délkeleti sarkától kb. 12 méterre található. 

 

10. Tűzvédelmi jelző-, figyelmeztető és tiltótáblák elhelyezésével kapcsola-

tos előírások 

 

A helyiség, szükség szerint az építmény, létesítmény bejáratánál jól látható 

helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre figyelmeztető és tiltó táblát 

kell elhelyezni. 

 

Az épületek villamos főelosztó helyiségeinek bejáratánál „Villamos  

főelosztó tér”, „Épület áramtalanító főkapcsoló” feliratot kell elhelyezni. 

 

11. Tűzvédelmi dokumentáció  

 

A tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat külön erre a célra rendszeresített 

dossziéban kell gyűjteni. 

Az iratgyűjtőbe kell elhelyezni: 

– a Tűzvédelmi Szabályzatot és mellékleteit, valamint a kiegészítéseit és 

módosításait, 

– a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzések, bejárások jegyző-

könyveit, 

– a tűzvédelmi főelőadó (szolgáltató) észrevételeit, szemle jegyzőkönyveit, 

– az előzőekben említett ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedéseket, 

– a munkavállalók oktatásával kapcsolatos dokumentációt, 

– a tűzoltó-technikai eszközök nyilvántartását, ellenőrzésükről készült 

jegyzőkönyvet. 

A dokumentációkat a tűzvédelmi előadó (szolgáltató) személyében bekövet-

kezett változás esetén jegyzőkönyvileg át kell adni.  

 

 

12. Felülvizsgálatok 

 

 

A villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát a létesítmény területén a 

helyiségekben, épületekben, veszélyességi övezetekben, szabadtereken és a 

külső raktár villamos berendezésit a vonatkozó BM rendeletben 

meghatározottak szerint 6 évenként tűzvédelmi szempontból el kell végeztetni. 
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A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, 

szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát: 

- a létesítést követően az átadás előtt, 

- e rendeletben előírt időszakonként vagy, 

- a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó 

műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell 

elvégezni.  

A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a 

létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően 

kell végezni. 

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály 

másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból: 

- a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget 

tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér 

esetén legalább 3 évenként, 

- egyéb esetben legalább 6 évenként, 

- A villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény 

minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének 

megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja, 

- sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség 

észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem 

hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a 

minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek 

tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 

A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe 

venni.  

Az intézmény villámvédelmi berendezéseit normál esetben 6 évenként kell 

felülvizsgálni. 

A villamos és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatának 

megrendelése és lebonyolítása az intézményvezető feladata. 

 

Az épület területén készenlétben tartott tűzoltó készülékeket a vonatkozó BM 

rendeletben meghatározott időközönként (évenként) tűzvédelmi műszaki 

felülvizsgálatnak kell alávetni. 

 

A felülvizsgálatot végző dolgozó vagy szervezet munkatársa a hiányosság meg-

szüntetésére tett intézkedése időpontját és kézjegyzetét tartalmaznia kell. 
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Az épület területén készenlétben tartott különböző tűzoltó készülékeket és fel-

szereléseket, villamos berendezéseket, csak a feladat elvégzésére feljogosított 

szakember, vagy az arra akkreditált szervezet ellenőrizheti, illetve vizsgálhatja 

felül.  

A felülvizsgálatokról, ellenőrzésekről a megállapításokat tartalmazó írásos do-

kumentumokat kell készíteni, a megállapított hiányosságokat meg kell szüntet-

ni. 

Az ellenőrzésekről, felülvizsgálatokról készített dokumentumok egy példányát 

az iskolában el kell helyezni, a felügyeleti szervezet és a tűzvédelmi hatóság 

ellenőrzést végző munkatársai felkérésére be kell mutatni. 

A hiányosságok megszüntetéséről munkalapot, karbantartási lapot, vagy jegy-

zőkönyvet, feljegyzést kell készíteni, amelynek a hiányosságot megszüntető. 

 

 

 

13. Tűzvédelmi ellenőrzés 

 

A tűzvédelmi ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy  

- a helyiségekben, szabadtereken folyó tevékenységek végzésének fel-

tételei megfelelnek-e a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokban, 

nemzeti szabványokban, valamint a Tűzvédelmi Szabályzatban fog-

laltaknak. 

- A tűzvédelmi felszerelések, eszközök, berendezések,  

oltóanyagok megfelelőek-e a kialakulható veszélyhelyzetek elhárítá-

sára. 

 

13.1. A tűzvédelmi ellenőrzés rendje 

 

A tűzvédelmi ellenőrzés magába foglalja: 

- A rendszeres és célellenőrzést, 

- A tűzvédelmi szemlét. 

 

Rendszeres ellenőrzést kell tartani évente egy alkalommal. 

Célellenőrzést kell végrehajtani minden új technológia átadása előtt, illetve a 

tűzvédelmi szabályok feltehető megsértése esetén. 

Tűzvédelmi szemlét tarthat az intézmény irányítását, ellenőrzését végző 

szerv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs az általuk megjelölt időpontban. 

A tűzvédelmi ellenőrzésen a tagintézmény-vezetője vagy intézkedésre jogo-

sult képviselője köteles részt venni. 
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Az ellenőrzés során feltárt, az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiá-

nyosságok megszüntetésére a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, indo-

kolt esetben kezdeményezni kell a felelősségre vonást. 

Az ellenőrzések végrehajtásáról, az ott tett megállapításokról jegyzőkönyvet 

kell készíteni, azt 10 évig meg kell őrizni. 

 

 

14.  A helyiségek tűzvédelmi használati szabályai 

 

 

Iroda helyiségre vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

- a helyiségekben a berendezési tárgyakat, anyagokat oly módon kell elhelyez-

ni, hogy a gyalogos közlekedéshez elegendő szélességű hely maradjon, hogy 

a biztonságok mozgás és közlekedés mindig biztosítva legyen. 

- Az ajtók teljes szélességében nyithatók legyenek, 

- a helyiségben csak annyi éghető anyagot szabad tartani (lehetőleg szekrény-

ben, vagy polcon elhelyezve), ami a folyamatos tevékenységhez feltétlenül 

szükséges. 

- Gondoskodni kell a nem használt iratok rendszeres irattárban tartásáról, 

- az irodában tűzveszélyes (éghető folyadékot), gázpalackot tárolni tilos! 

- az irodában üzemeltetett és üzemen kívüli állapotban lévő író, - számítógé-

pek, egyéb elektromos eszközök, berendezések éghető folyadékkal történő 

tisztítását, karbantartását csak szakember végezheti. 

- írószereket és iratokat a szekrények tetején csak rendezetten szabad tárolni. 

- égő dohány neműt, gyufát a helyiségekben eldobni, vagy olyan helyre tenni 

nem szabad, ahol az tüzet okozhat. 

- csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezést, szabályosan sze-

relt dugaszoló villát és aljzatot szabad használni 

- a tevékenység (munkaidő) befejezésekor a munkahelyi dolgozók kötelesek 

meggyőződni arról, hogy munkaterületükön tüzet okozó körülmény nincs-e. 

- az elektromos berendezéseket a tevékenység befejezésével áramtalanítani 

kell, a helyiség kulcsát a kijelölt helyen le kell adni. 

- az irodák tűzvédelmi szabályainak betartásáért az irodai dolgozók és az isko-

la vezetője a felelős. 

 

A gyakorlati oktató teremre vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

- dohányzás és nyílt láng használata az iskola egész területén tilos, amit jól lát-

ható módon jelölni kell, 
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- a menekülési útvonalakat szabadon kell tartani, eltorlaszolni, leszűkíteni ti-

los, 

- a kijáratot zárva tartani, vagy eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, 

- a helyiségben a padokat úgy kell elhelyezni, hogy biztonságos kiürítés fel-

tételei meglegyenek.  

- az oktatóterem ajtajának teljes szélességben nyithatónak kell lennie, 

- az oktatóteremben robbanás veszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó 

anyagot tárolni tilos, 

- a helyiségben a berendezési tárgyakat, anyagokat oly módon kell elhelyezni, 

hogy a gyalogos közlekedéshez elegendő szélességű hely maradjon, a bizton-

ságos mozgás és közlekedés mindig biztosítva legyen, 

- csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezéseket, szabályosan 

szerelt dugaszoló villát és aljzatot szabad használni, 

- a tevékenység (munkaidő) befejezésekor az oktatók, pedagógusok kötelesek 

meggyőződni arról, hogy a teremben tüzet okozó körülmény nincs-e, 

- az elektromos berendezéseket a munkaidő befejezésekor áramtalanítani kell, 

a helyiségek kulcsát a kijelölt helyen le kell adni, 

- a gyakorlati oktatóterem tűzvédelmi szabályainak betartásáért az oktatók, a 

pedagógusok és az iskola vezetője a felelős. 

 

 

A számítástechnikai tantermek tűzvédelmi szabályai: 

 

- a tantermekben a berendezési tárgyakat oly módon kell elhelyezni, hogy a 

gyalogos közlekedéshez elegendő szélességű hely maradjon, hogy a 

biztonságos mozgás és közlekedés mindig biztosítva legyen,  

- az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek, 

- a számítástechnikai tantermek védelmére, az ott keletkezett tüzek oltására 

alkalmas, A-B-C típusú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, 

- ezekben a tantermekben tűzveszélyes folyadékot, gázpalackot tárolni tilos, 

- a számítástechnikai tantermekben üzemeltetett és üzemen kívüli állapotban 

lévő gépek, egyéb elektromos eszközök, berendezések éghető folyadékkal 

történő tisztítását, karbantartását csak szakember végezheti, 

- csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezést, szabályosan 

szerelt dugaszoló villát és aljzatot szabad használni, 

- égő dohányneműt, gyufát a tantermekben eldobni, vagy olyan helyre tenni 

nem szabad, ahol tüzet okozhat, 

- az éghető szemét, papírhulladék tárolására rendszeresített szeméttartókat 

naponta ki kell üríteni, 

- a tevékenység, tanítási idő befejezésekor a tanárok kötelesek meggyőződni 

arról, hogy a számítástechnikai tantermekben tüzet okozó körülmény nem 

maradt-e, 
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- az elektromos berendezéseket a tanítás befejezésekor áramtalanítani kell, a 

tantermek kulcsát a kijelölt helyen kell tárolni, 

- a számítástechnikai tantermek tűzvédelmi szabályainak betartásáért a 

rendszergazda és a számítástechnikát tanítók felelősek. 

 

Könyvtárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok (önkormányzat működteti): 

 

- a könyvtárban helyiségben a könyveket az arra rendszeresített polcokon kell 

tárolni, padozaton könyveket tárolni nem szabad, 

- a polcok között legalább 1 m széles közlekedési utat kell biztosítani, 

- könyveket úgy kell elhelyezni, hogy a villamos világító berendezés lámpates-

tétől legalább 0,8 m távolság legyen biztosítva, 

- a könyvtár védelmére 6 kg-os töltetsúlyú az ott keletkező tűz oltására alkal-

mas “A” -” B” -”C” típusú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, 

- a könyvtárban a dohányzás és nyílt láng használata tilos, amelyet szabványos 

táblával a bejáraton kell jelezni, 

- a könyveket tilos fűtőtestre helyezni és a központi fűtés radiátorától 0,6 m-re 

lehet tárolni, 

- a könyvtár alkalmankénti használatát követően a villamos berendezést fe-

szültség mentesíteni kell, 

- a tárolt könyvekkel együtt nem tárolhatók más halmazállapotú éghető anya-

gok, éghető folyadékok és gázok. 

- a könyvtár tűzvédelmi szabályainak betartásáért a könyvtáros felelős. 

 

 

Irattárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

 dohányzás és nyílt láng használata tilos, amit jól látható módon jelölni kell, 

 a helyiséget csak iratok tárolásának céljára szabad használni. A tárolási pol-

coknak nem éghető anyagból kell készülniük, 

 az állványok között legalább 80 cm széles közlekedési utat kell biztosítani, 

 a közlekedési utakat eltorlaszolni, vagy leszűkíteni tilos, 

 az ajtóknak teljes szélességben nyithatóknak kell lenniük, 

 a helyiségben elektromos hőt fejlesztő berendezést (rezsó, kávéfőző, hősu-

gárzó stb.) használni tilos, 

 az iratanyagok és a hőt leadó berendezések (radiátor, fűtéscső) között  

legalább 50 cm távolságot kell biztosítani, 

 radiátorra vagy más hőt leadó berendezésen éghető iratanyagokat még 

 ideiglenesen sem szabad tárolni, 

 az irattár helyiségében tűzveszélyes folyadék tárolása tilos, 
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 az irattár védelmére, az ott keletkezett tüzek oltására alkalmas, A-B-C tűzol-

tóporral töltött tűzoltó készüléket kell készenlétében tartani, 

 az irattárba csak az oda beosztott és ellenőrzésre feljogosított személyek lép-

hetnek be, idegenek ott tartózkodása tilos, 

 az irattárból utolsóként távozónak az esetlegesen bekapcsolt elektromos ké-

szülékeket feszültség mentesíteni kell oly módon, hogy a dugaszoló villát ki 

kell húzni a dugaszoló aljzatból. Fényforrásokat le kell kapcsolni, 

 az irattár tűzvédelmi szabályainak betartásáért az igazgató és az iskolatitkár 

felelősek.  

 

- A szertárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

- a szertárban tilos a dohányzás, amit jól látható módon jelölni kell,  

- a szertárban csak olyan világító berendezés használható, amely a környeze-

tére gyújtási veszélyt nem jelent, 

- a szertárban nem helyezhetőek el olyan anyagok, amely egymásra hatásá-

ból tűz vagy robbanás keletkezhet, 

- a helyiségekben a villamos kapcsolókat, a tűzoltó készülékeket, a menekí-

tési utakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, 

- az állványzatban az anyagok nemenként csoportosítva, egymástól jól elkü-

lönítetten tárolhatók, 

- a szertárban üzemszünet során a villamos berendezéseket feszültség    

mentesíteni kell, 

- a szertárban semmilyen tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni. 

- a szertár tűzvédelmi használati szabályainak betartásáért az azt használók a 

felelősek! 

 

A tornaterem tűzvédelmi szabályai:  

 

- a tornaterem védelmére, az ott keletkezett tüzek oltására alkalmas 6 kg-os A-

B-C tűzoltópor töltetű tűzoltó-készüléket kell készenlétben tartani,  

- az ajtók teljes szélességben nyithatóak legyenek, 

- a menekülési útvonalat szabadon kell tartani, 

- csak az előírásoknak megfelelően kiépített elektromos hálózatra lehet elekt-

romos készüléket csatlakoztatni,  

- a tornaeszközöket úgy kell tárolni, hogy az a szabad mozgást ne akadályozza,  

- a tornateremben tűzveszélyes anyagokat, gázpalackot tárolni tilos,  

- a tornaterem áramtalanítására villamos szakaszkapcsoló szekrényt kell kiala-

kítani,  

- a tanítás befejezésekor az itt tanító pedagógusok kötelesek meggyőződni ar-

ról, hogy a tornateremben tüzet okozó körülmény nincs-e,  
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- a tanítás befejezésével a kialakított villamos szakaszkapcsolón lévő kapcso-

lókarok segítségével a tornatermet áramtalanítani kell,  

- a tanítás befejezésével a tornatermet be kell zárni és a kulcsát a kijelölt he-

lyen kell tárolni.  

- a tornaterem maximális befogadóképessége: 113fő. 

- a tornaterem tűzvédelmi használati szabályainak betartásáért a testnevelő 

tanárok felelősek! 

 

Bérbeadás esetén: A bérlő a helyiséget csak rendeltetésének és a bérleti 

szerződésben foglaltaknak megfelelően használhatja. Engedélyköteles tevé-

kenység végzéséhez a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, a tevékeny-

séget saját felelősségére és kockázatára végzi. A bérlő harmadik személynek 

a helyiséget nem adhatja bérbe csak a bérbeadó engedélyével. A bérbeadó 

intézménynek Tűzvédelmi Szabályzatát a bérlő rendelkezésére kell bocsájta-

nia, aki köteles annak tartalmát megismerni, és betartani.  

 

      A bérbevétel időtartama alatt, a bérelt helyiségre vonatkozó tűzvédelmi 

      szabályok betartásáért a bérlő személy, szervezet, társaság vagy intézmény   

      vezetője a felelős.                            

 

 

 

Kémia - fizika szertárra vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

- a szertárban tilos a dohányzás, amit jól látható módon jelölni kell,  

- a szertárban csak olyan világító berendezés használható, amely a környeze-

tére gyújtási veszélyt nem jelent, 

- a szertárban nem helyezhetőek el olyan anyagok, amely egymásra hatásá-

ból tűz vagy robbanás keletkezhet, 

- a szertárban a villamos kapcsolókat, a menekítési utakat eltorlaszolni még 

átmenetileg sem szabad, 

- az állványzatban az anyagok nemenként csoportosítva, egymástól jól elkü-

lönítetten tárolhatók, 

- a szertárban üzemszünet során a villamos berendezéseket feszültség men-

tesíteni kell, 

- a szertárban semmilyen tűzveszélyes tevékenységet nem szabad végezni. 

- a kémia- fizika szertár tűzvédelmi használati szabályainak betartásáért a 

kémia és fizika szakos tanárok felelősek! 
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Orvosi szobára vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

- a szobában a berendezési tárgyakat, anyagokat oly módon kell elhelyezni, 

hogy a biztonságok mozgás és közlekedés mindig biztosítva legyen. 

- az ajtók teljes szélességében nyithatók legyenek, 

- a szobában tűzveszélyes (éghető folyadékot), gázpalackot tárolni tilos! 

- a szobában üzemeltetett és üzemen kívüli állapotban lévő író, - számítógépek, 

egyéb elektromos eszközök, berendezések éghető folyadékkal történő tisztí-

tását, karbantartását csak szakember végezheti. 

- írószereket és iratokat a szekrények tetején csak rendezetten szabad tárolni.  

- csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezést, szabályosan sze-

relt dugaszoló villát és aljzatot szabad használni. 

- az orvosi szoba tűzvédelmi használati szabályainak betartásáért az egészség-

ügyi feladatokat ellátó személyzet felelős! 

 

 

 

 

Mosókonyhára vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

-   A mosókonyhát csak a használatbavételi engedélyében megállapított ren-

deltetésnek megfelelően szabad használni. 

-   A helyiség elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védettségi 

foka és szerelési módja elégítse ki a helyiségek időszakosan, nedves párás 

jellegéből adódó követelményeket. 

-   A mosókonyhában nem tárolható éghető folyadék, éghető, mérgező és 

égést tápláló gázok palackjai, pirotechnikai anyag, illetve olyan anyagok 

sem, amelyek egymásra hatásából tűz, vagy robbanás keletkezet (öngyul-

ladásra hajlamos anyagok). 

-   A helyiségben a mosásra előkészített, illetve a már kimosott textíliák és 

tisztítószerek kivételével más anyag nem tárolható. 

-   A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használ-

ni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 

-   A mosókonyhában tilos villamos eszközt, (kivéve a mosógépet, esetleg 

centrifugát) hosszabbítót, vezetéket használni! Törött, repedt, kilazult vil-

lamos kapcsolók, csatlakozók használata tilos! 

-   A helyiség elhagyása előtt az összes villamos fogyasztókat le kell kap-

csolni! 

-   A mosókonyha tűzvédelmi használati szabályainak betartásáért az azt 

használók a felelősek! 
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A Karbantartó műhely tűzvédelmi szabályai: 

 

- a műhelynél 1 db, 6 kg-os A-B-C tűzoltópor töltetű tűzoltó készüléket kell 

készenlétben tartani, 

- az esetlegesen szétfolyt tűzveszélyes anyagot, folyadékot nem éghető      

anyaggal azonnal fel kell itatni és azt a környezetvédelmi szabályok figye-

lembevételével kell kezelni, 

- olajjal, vagy más tűzveszélyes anyaggal átitatott textília tárolására nem éghe-

tő anyagú zárt fedéllel ellátott edényt kell biztosítani, 

- a helyiség folyamatos, megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell, 

- hegesztési tevékenység csak a hegesztő műhelyben végezhető, minden más 

helyen történő hegesztési munka végzéséhez alkalomszerű tűzveszélyes tevé-

kenység végzésére írásos engedélyt kell kérni, 

- hegesztést csak olyan személy végezhet, aki megfelelő szakmai vizsgával 

rendelkezik, 

- elektromos tűz oltásához feszültség alatt vizet használni szigorúan tilos, 

- a villamos berendezést a munka befejezése után, vagy a műszak befejezése-

kor a dugaszoló villa kihúzásával a hálózatról le kell választani, 

- forrasztó pákákat csak hőálló alátétekre szabad elhelyezni, 

- a benzinlámpa biztosító szelepét rendszeres alkalmazás esetén minden hasz-

nálat előtt más esetekben havonta egy alkalommal ellenőrizni kell,  

- előírt tűzveszélyes folyadékot is csak szakember használhat, 

- a karbantartó műhely tűzvédelmi szabályainak betartásáért a karbantartást 

végző személyek és a műszaki vezető felelős. 

 

 

A büfére vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

- az általános tűzvédelmi szabályokon túlmenően az alábbi tűzvédelmi előírá-

sokat kötelezően be kell tartani, 

- az alkalmazottakat minden évben tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amit 

megfelelően dokumentálni kell, 

- a büfében 1 db, 6 kg-os A-B-C tűzoltópor töltetű tűzoltó-készüléket kell ké-

szenlétben tartani, 

- a büfé teljes területén tilos a dohányzás, 

- elektromos működtetésű hőt fejlesztő berendezést csak nem éghető anyagú 

alátéten és úgy szabad használni, hogy az környezetére gyújtási veszélyt ne 

jelentsen, 
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- a büfé közlekedési útjait és a víz, villany elzáró szerkezeteit állandóan szaba-

don kell tartani, áruval, göngyöleggel eltorlaszolni még ideiglenesen sem 

szabad, 

- a büfé bejáratánál a tűz esetén értesítendő személy címét és telefonszámát fel 

kell tüntetni, 

- az ajtóknak teljes szélességben nyithatóknak kell lenniük, 

- munka befejezéskor – a folyamatosan üzemelő hűtőberendezések kivételével 

az áramtalanítást el kell végezni, az elektromos berendezéseket a hálózatról le 

kell választani,  

- a helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles a büfét átvizsgálni és minden 

olyan szabálytalanságot megszüntetni, ami tűz okozója lehet, 

- a büfé tűzvédelmi szabályainak betartásáért a büfé üzemeltetője a felelős. 

 

Konyhára, ebédlőre (önkormányzati működtetésű) vonatkozó tűzvédelmi 

szabályok: 

 

- a konyhában csak kifogástalan műszaki állapotú gázüzemű tüzelőberendezés 

üzemeltethető. Felülvizsgálatáról az OTSZ előírásai szerint kell gondoskodni 

- a főzőberendezéseket (tűzhely) a kezelési utasítás szerint szakember által 

műszaki biztonságtechnikai szempontból ellenőriztetni kell, 

- a konyhában használt engedélyezett kivitelű villamos és főzőberendezéseket 

használat után ki kell kapcsolni, 

- a konyha védelmére 1 db 6 kg-os töltetsúlyú “A” -” B”-”C” típusú az ott 

keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben 

tartani, 

- a tűzoltó készülékeket állandóan könnyen hozzáférhető helyen kell tartani, 

- az éghető hulladékokat rendszeresen össze kell gyűjteni és azokat a kijelölt 

tároló helyre kell eltávolítani. 

- a helyiséget utolsóként elhagyó személy köteles a területet átvizsgálni és 

minden olyan hiányosságot megszüntetni, amely tüzet okozhat. 

- az éghető gázzal, tüzelőolajjal üzemeltetett tüzelő, illetve fűtőberendezés 

üzemelés alatti felügyeletéről folyamatosan gondoskodni kell, 

- kijáratok, vészkijáratok, és a közlekedési utak eltorlaszolása még ideiglene-

sen is tilos! 

- az alkalmazottakat minden évben tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amit 

megfelelően dokumentálni kell,  

- a tüzelő és fűtő, bármilyen hőt fejlesztő berendezés és az éghető anyagok kö-

zött legalább 1 méter távolságot kell tartani,  

- a konyhában az ételkészítésre szolgáló anyagokon túlmenően semmilyen ide-

gen éghető anyagot elhelyezni vagy tárolni még ideiglenesen sem szabad, 

- gáz és olajüzemű berendezéseket begyújtani csak a berendezés környezete és 

az égésterméket elvezető csatornák átszellőztetése után szabad, 
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- gázcsapot lánggal történő begyújtáskor csak akkor szabad megnyitni, ha a 

szükséges gyújtóeszköz égő állapotban a begyújtás helyén van, 

- a gázcsapot begyújtani csak a gázláng várható visszacsapásának irányától 

oldalt állva szabad, 

- főzőberendezést fűtésre használni tilos, 

- zsiradékot vagy más gyúlékony anyagot a tűzhely felett vagy annak közelé-

ben egyik edényből a másikba átönteni tilos, 

- tűzveszélyes anyaggal átitatott textíliával vagy más eszközzel tüzelő és főző-

berendezést begyújtani, valamint tisztítani tilos, 

- az ebédlő maximális befogadó képessége: 84 fő. 

- a konyhára és az ebédlőre vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartásáért a 

konyha vezetője a felelős. 

 

Az ebédlő bérbeadása esetén: A bérlő a helyiséget csak rendeltetésének és a 

bérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően használhatja. Engedélyköteles 

tevékenység végzéséhez a szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, a tevé-

kenységet saját felelősségére és kockázatára végzi. A bérlő harmadik sze-

mélynek a helyiséget nem adhatja bérbe csak a bérbeadó engedélyével. A 

bérbeadó intézménynek Tűzvédelmi Szabályzatát a bérlő rendelkezésére kell 

bocsájtania, aki köteles annak tartalmát megismerni, és betartani.  

 

      A bérbevétel időtartama alatt, a bérelt helyiségre vonatkozó tűzvédelmi 

      szabályok betartásáért a bérlő személy, szervezet, társaság vagy intézmény   

      vezetője a felelős.                            

 

 

 

A folyosókra, közlekedőre, aulára és előterekre vonatkozó tűzvédelmi 

szabályok: 

 

- a közlekedőkön, folyosókon a menekülési útvonalakat anyagtárolással, egyéb 

más módon leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. 

- a menekülésnél, menekítésnél számításba vett ajtókat, kijáratokat, amennyi-

ben az épületben személyek tartózkodnak lezárni nem szabad. 

- az ajtók teljes szélességükben nyithatók legyenek! 

- az aula maximális befogadó képessége: 137 fő. 

- a folyosók, közlekedők, az aula és az előterek tűzvédelmi szabályainak betar-

tásáért az ügyeletet ellátó nevelők és az intézmény vezetője felelősek. 
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Szociális helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

 

-   A szociális helyiségek (WC, mosdó, zuhanyzó) csak a használatbavételi 

engedélyében megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 

-   A helyiségek elektromos hálózata szerelvényei, készülékei, azok védett-

ségi foka és szerelési módja elégítse ki a helyiségek időszakosan, nedves 

párás jellegéből adódó követelményeket. 

-   A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) nem tárolható éghető 

folyadék, éghető, mérgező és égést tápláló gázok palackjai, pirotechnikai 

anyag, illetve olyan anyagok sem, amelyek egymásra hatásából tűz, vagy 

robbanás keletkezet (öngyulladásra hajlamos anyagok). 

-   A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) törölközők, papírtör-

lők, egészségügyi papír és tisztálkodó szerek kivételével más anyag nem 

tárolható. 

-   A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használ-

ni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 

-   A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) tilos villamos eszközt, 

kivéve a kézszárító berendezést, hosszabbítót, vezetéket használni! Tö-

rött, repedt, kilazult villamos kapcsolók, csatlakozók használata tilos! 

-   A helyiségek elhagyása előtt az összes villamos fogyasztókat le kell kap-

csolni! 

-   A szociális helyiségekben (WC, mosdó, zuhanyzó) tűzvédelmi használati 

szabályainak betartásáért az azt használók, és a rendeltetésszerű használa-

tot felügyelők a felelősek! 

 

 

Az öltözőkre vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

- Dohányzás- és nyílt láng használata tilos, amit jól látható módon jelölni kell, 

- Az öltözőknél 1 db 6 kg-os A-B-C tűzoltóporral töltött hordozható tűzoltó 

készüléket kell készenlétben tartani, 

- Az öltöző helyiségben és az öltözőszekrényben ruhaneműn, és tisztálkodó- 

cikkeken kívül más anyagot tartani nem szabad, 

- Olajos, zsíros munkaruhát fa öltözőszekrényben tartani nem szabad, 

- Az elektromos berendezéseket a használat befejezése után a dugaszoló villa 

kihúzásával feszültség mentesíteni kell,  

- Az öltözőből utolsóként távozó személynek a villanykapcsolókat le kell kap-

csolnia, 
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- Az öltözők tűzvédelmi szabályainak betartásáért az öltözőt használó csoport-

tal lévő pedagógusa felelős. 

 

A tantermekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

- Dohányzás és nyílt láng használata az iskola egész területén tilos, amit jól 

látható módon jelölni kell, 

- Az épületben a közlekedők falain 6 kg-os A-B-C tűzoltópor töltetű tűzoltó-

készülékeket kell készenlétben tartani,  

- A menekülési útvonalakat szabadon kell tartani, eltorlaszolni, leszűkíteni ti-

los, 

- A vészkijáratokat zárva tartani, vagy eltorlaszolni még átmenetileg sem sza-

bad, 

- A helyiségekben a padokat úgy kell elhelyezni, hogy biztonságos kiürítés fel-

tételei meglegyenek.  

- Minden tanterem ajtónak teljes szélességben nyithatónak kell lennie, 

- A tantermekben robbanás veszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó anya-

got tárolni tilos, 

- A helyiségekben a berendezési tárgyakat, anyagokat oly módon kell elhe-

lyezni, hogy a gyalogos közlekedéshez elegendő szélességű hely maradjon, a 

biztonságos mozgás és közlekedés mindig biztosítva legyen, 

- Csak kifogástalan műszaki állapotú elektromos berendezéseket, szabályosan 

szerelt dugaszoló villát és aljzatot szabad használni, 

- A tevékenység (munkaidő) befejezésekor a munkahelyi dolgozók, pedagógu-

sok kötelesek meggyőződni arról, hogy munkahelyükön tüzet okozó körül-

mény nincs-e, 

- Az elektromos berendezéseket a munkaidő befejezésekor áramtalanítani kell, 

a helyiségek kulcsát a kijelölt helyen le kell adni, 

- A tantermek tűzvédelmi szabályainak betartásáért a pedagógusok, és az isko-

la vezetője a felelős. 

 

A raktárra, tárolóra vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

- A raktár területén a dohányzás- és nyílt láng használata tilos, melyet jól látha-

tó módon jelölni kell, 

- A helyiségben csak az oda beosztott és ellenőrzésre feljogosított személyek 

tartózkodhatnak, 

- A raktárban a raktározásra szolgáló anyagokon túlmenően semmilyen idegen 

éghető, vagy nem éghető anyagot elhelyezni még ideiglenes jelleggel sem 

szabad, 

- A raktárnál 1 db, 6 kg-os A-B-C tűzoltópor töltetű tűzoltó-készüléket kell 

készenlétben tartani, 
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- A raktárban elektromos készülékeket csak a feszültség alatti állapotot is jelző 

csatlakozó rendszerrel lehet üzemeltetni, 

- A napi munka befejezése után az eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elha-

gyó személynek áramtalanítania kell, meg kell győződnie arról, hogy nem 

maradt-e tüzet okozó körülmény, 

- A raktár tűzvédelmi szabályainak betartásáért az iskola vezetője a felelős. 

 

 

Kazánházra vonatkozó tűzvédelmi szabályok: 

 

-   Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, hasz-

nálható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy 

robbanást. 

 

-   Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló 

edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni. 

 

-   A tüzelő és fűtőberendezés, az égéstermék elvezető, valamint a környeze-

tében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, vagy olyan 

hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hő-

mérséklet a legnagyobb hőtermeléssel való üzemeltetés mellett se jelent-

hessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 

 

-   A helyiségben csak az előírásoknak megfelelően kioktatott személyek 

dolgozhatnak. A kazánházban illetéktelen személyek nem tartózkodhat-

nak. 

 

-   A helyiség ajtóit csukva kell tartani. 

 

-   A berendezések kezelési utasításait a helyszínen ki kell függeszteni. 

 

-   A helyiségben a kazán (ok) üzemeltetési időszakában oda nem tartozó 

anyag, eszköz, berendezés nem tárolható. 

 

-   A kazán (ok) kezelését, üzemeltetését, javítását, beállítását a kezelési uta-

sításban meghatározottak szerint kell végezni. 

 

-   A kazánokat csak megfelelő képesítésű személy kezelheti, javíthatja vagy 

végezhet rajta karbantartást. 

 

–   A berendezések megfelelő felügyeletét biztosítani kell. 
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-   A gázkazán gázt szállító csőrendszernél esetlegesen fellépő gázszivárgást 

meg kell akadályozni, a szivárgás megszüntetése után a helyiséget ki kell 

szellőztetni. 

 

-   A gázkazánház helyiségében a dohányzás és nyílt láng használata tilos. A 

tilalmat felirattal és piktogrammal kell tiltani a helyiség bejáratánál és a 

helyiségben. 

 

-   A gázkazánház helyiségének ajtaján a központi gázelzáró helyét, műkö-

dési módját, a tűzjelzés módját és a tűzoltó készülék helyét időtálló fel-

irattal kell kiírni, jelezni. 

 

-   A gázfogyasztó berendezés leválasztó főkapcsolójának helyét, működési 

módját, valamint a ki- és bekapcsolt állapotát jelölni kell feliratozással. 

 

-   A tüzelőberendezés helyiségénél a helyiségből jól megközelíthető helyen 

kell a tűzoltó készüléke (ke) t elhelyezni. 

 

-   A gázkazánházban idegen – oda nem tartozó anyagot – tárolni nem sza-

bad még ideiglenes jelleggel sem. Csak a fűtőberendezés tartozékai, se-

gédberendezések, valamint ezek üzemével közvetlenül összefüggő más 

berendezések helyezhetők el a helyiségben. 

 

-   A tüzelőberendezés szellőztető rendszerének nyílásait eltorlaszolni, eltö-

míteni nem szabad. 

 

-   Az intézmény fűtését 7 db gáztüzelésű kazán biztosítja. 

 

      -   A tűzvédelmi szabályok betartásáért az iskola igazgatója felelős 

 

 

 

Kollégiumi lakószoba és szolgálati lakás tűzvédelmi szabályai: 

 

-   A helyiségek védelmére, jól látható módon, és állandóan hozzáférhető 

helyen, legalább 1 db 6 kg-os ABC porral töltött tűzoltó készüléket kell 

készenlétben  

tartani. 

-   A helyiségek villamos berendezéseit 6 évenként tűzvédelmi szempontból 

felül kell vizsgáltatni. A megállapított hiányosságokat haladéktalanul 

meg kell szüntetni. 
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-   Minden lakónak, kollégistának meg kell ismerniük és meg kell 

tartania, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban 

lévő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és 

anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési 

szabályokat (1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezéséről, a 

műszaki mentésről és a tűzoltóságról III. fejezet 15 § (1) bekezdés). 

-   A használók kötelesek a háztartási gépeket, berendezéseket és egyéb 

eszközöket használatuk előtt a Kezelési Szabályzatoknak megfelelően 

megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni. 

- A kollégiumi szobákban a tanulók saját tulajdonukban lévő villamos 

eszközök közül csak telefon-és laptop töltőt üzemeltethetnek. 

-   A lakók amennyiben tűz-vagy robbanásveszélyt észlelnek, kötelesek azt 

megszüntetni, illetve jelenteni. 

-   Az épületből való eltávozás előtt meg kell győződni arról, hogy a 

visszahagyott körülmények nem rejtenek-e magukban tűzveszélyt (pl. 

nyitva hagyott gáz, bekapcsolt hősugárzó vagy vasaló stb.). 

-   A szobákban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó éghető 

folyadékot (pl. benzin vagy hígító) tárolni tilos! A szobákban egyéb 

tűzveszélyes vegyszert csak a használati utasításban szabályozott módon 

lehet tárolni, használni. 

- Esetleges tűz esetén valamennyi lakó köteles a tűzoltásban részt venni és a 

követendő teendőket ellátni: 

- a tűzesetet jelezni, 

- a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni, 

- A tűzoltást közvetlen részvételével és minden rendelkezésre álló eszközzel 

előmozdítani, a veszélybe került lakók mentését megkísérelni, 

- a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani, 

- amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, bezárásával 

késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz továbbterjedését. 

- a szolgálati lakás használója, bérlője felelős, hogy a lakásban tartózkodó 

személyek a tűzvédelmi használati szabályokat betartsák. 

-  A családhoz tartozó gyermekek tűzvédelmi felvilágosítását a szülőknek kell 

megszervezniük, megoldaniuk. 

- Gázzal üzemelő berendezést a biztonsági előírások betartása mellett szabad 

üzemeltetni, a biztonságos üzemelésért a használó a felelős. 

- Villamos berendezések javítását csak szakképzett személy végezheti. 

- Ha gázszagot érzünk csengetni, villanyt kapcsolni nem szabad. Robbanást, 

tüzet okozhat! 

- Azonnal áramtalanítani és szellőztetni kell a helyiséget. 

- Kenyérpirító, a kávéfőző és az elektromos főzőlap alá hő- és tűzálló alátétet 

kell elhelyezni. 

- Az ételt felügyelet nélkül a tűzhelyen hagyni nem szabad. 
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- Az épület elhagyásakor, illetve lefekvés előtt mindig meg kell győződni 

arról, hogy nem maradt-e tüzet okozó körülmény, az elektromos, illetve a 

gázüzemű berendezéseket a szükséges mértékben üzemen kívül kell 

helyezni. 

- A kollégiumi lakószobák tűzvédelmi szabályainak betartásáért az intézmény 

vezetője és a kollégium vezetője a felelős, a szolgálati lakásra vonatkozó 

tűzvédelmi szabályok betartásáért a lakás használója a felelős. 

 

Villamos berendezések, kapcsolók tűzvédelmi szabályai  

 

A Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium 

területén a villamos kapcsolóterekben (helyiségekben) csoportosan kialakított 

villamos kapcsolók rendeltetését, ki- és bekapcsolt helyzetét felirattal kell 

megjelölni. 

 

Az iskolaépület villamos berendezéseinek egészét feszültségmentesítő 

kapcsolót „tűzvédelmi főkapcsoló” felirattal kell ellátni. 

    Az épület tűzvédelmi főkapcsolója az iskolai épületrész hosszirányú folyosó-

jának keleti végében, a kijárat mellett található. 

 

A kapcsolóknál létesített kismegszakítók (biztosítók) rendeltetését tartós 

felirattal meg kell jelölni. Ha a megjelölésre nincs lehetőség, akkor a 

kismegszakítókat maradandóan számozással kell ellátni. A számozáshoz 

tartozó kismegszakítók rendeltetését feliratozva táblán jól látható helyen ki 

kell függeszteni.    

 

A villamos kapcsolók, berendezések javítását, karbantartását (biztosíték 

cseréjét is) csak az arra jogosult szakember végezhet. A villamos 

kapcsolótérben a felügyeleti szervek és a tűzvédelmi hatóság ellenőrzését 

végző dolgozói csak villamos szakképesítéssel rendelkező személy 

felügyeletével tartózkodhatnak. 

 

A tűzvédelmi szabályok betartásáért az iskola vezetője felelős. 

 

 

Gépjármű parkolók tűzvédelmi szabályai: 

 

-   Gépjárműparkoló az iskolaépület előtti udvaron található. 

- A gépkocsikat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtaja mindkét 

oldalon teljes szélességükben nyithatóak legyenek, a gépjárművek – szükség 

esetén gyorsan és biztonságosan eltávolíthatóak legyenek. 
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- A gépjárművek villamos berendezéseit a gyújtáskapcsolóval feszültség 

mentesített állapotban kell tartani. 

- A parkoló területén tartózkodó gépjárműveket üzemanyaggal feltölteni tilos, 

a jármű utasterében és csomagterében lehelyezett edénybe üzemanyagtöltése 

tilos! 

- A parkoló területén elhelyezett gépjárművek mögött anyag, eszköz, 

felszerelése stb. - ami a gépjármű biztonságos kiállását megakadályozza – 

még átmenetileg sem tárolható! 

- A gépjárművekkel a közlekedési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni még 

átmenetileg sem szabad! 

- A gépjárművekből üzemanyagot, gázt lefejteni, tűzveszélyes tevékenységet 

végezni nem szabad! 

- A gépjármű parkolók területén a tűzvédelmi használati szabályok betartásáért 

a gépjármű tulajdonosok a felelősök. 

 

Az udvar és egyéb szabad tér tűzvédelmi szabályai: 

 

 Az udvart száraz gyomtól mentesen kell tartani. 

 Tűzveszélyes anyagot nem szabad felhalmozni. 

 Az udvaron rendet kell tartani, biztosítani kell annak lehetőségét, hogy tűz 

esetén a tűzoltó gépjármű akadály nélkül meg tudja közelíteni az oltáshoz 

szükséges helyszínt. 

 A kihelyezett hulladéktároló környékét tisztán kell tartani. 

 A hulladéktároló fedele mindig legyen zárva, hogy abból éghető anyag ne 

kerüljön ki.  

 A hulladéktároló közelében nyílt láng használata tilos! Lásd a tűzveszélyes 

tevékenység végzésére vonatkozó szabályozást. 

 Az udvar és a szabad tér tűzvédelmi szabályainak betartásáért az iskola 

vezetője a felelős. 

 

Padlástér tűzvédelmi szabályai 

 

   Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem 

tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 kg 

vagy 300liter mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett 

helyiségben. 

   Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 

anyag nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és 

mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a  



Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium                              Tűzvédelmi Szabályzat 

 
 

- 53 - 
        Fodor László Miklós                                Védett információ!               Engedély nélkül felhasználni tilos! 

 

 

 

-    Kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók       

legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 

méter távolságra helyezkedjenek el. 

 

     Tetőtérben, padlástérben rendet kell tartani. A tárolt anyagokat  

     csoportosítva kell elhelyezni. 

     Tűzveszély miatt a dohányzás és nyílt láng használata tilos! 

     Tűzveszélyes tevékenységet végezni nem szabad. 

     A tűzvédelmi szabályok betartásáért az iskola vezetője felelős. 

 

 

 

15. Tűzeset utáni feladatok 

 

 

A tűzeset utáni hatósági tűzvizsgálatban résztvevőknek minden segítséget 

meg kell adni és az általuk kért adatokat – az adatszolgáltatás szabályinak be-

tartásával – rendelkezésre kell bocsátani. 

 

A tűz oltása után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell 

hagyni, a helyreállítást csak a tűzoltást vezető, ill. a tűzvizsgáló engedélye 

után lehet megkezdeni. 

 

 

16. Tűz esetén tanúsítandó magatartás 

 

A készenlétben tartott tűzoltó készülékekkel a tűzoltást azonnal meg kell 

kezdeni. Meg kell szervezni és végre kell hajtani az éghető anyagok eltávolí-

tását a tűz színhelyéről. 

Az áramtalanításról azonnal gondoskodni kell és biztosítani, hogy az elekt-

romos áramot illetéktelen személyek nehogy visszakapcsolják. 

Az oltás során minden olyan körülményt meg kell őrizni, amely a tűz kelet-

kezési okára utal. 

Azonnal értesíteni kell azokat a személyeket, akik a tűz vizsgálata során meg-

felelő adatokkal, információkkal tudnak szolgálni. 

Mindenki köteles azokat a feladatokat elvégezni, amelyre a tűzoltás vezetőjé-

től megbízást kapott. 

A kiürítést a dolgozók, alkalmazottak bevonásával, segítségével meg kell 

szervezni. 
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17. Az iskola területén előforduló rendezvényekre vonatkozó eseti tűzvé-

delmi szabályok  

 

 Az iskola területén két nagy látogatottsággal járó rendezvény kerül megtar-

tásra minden év, hasonló időszakában: szalagtűzés, ballagás.  

 E rendezvényekre menekülési tervet kell készíteni.  

 A rendezvények megtartásának időpontjáról és a várható létszámról a követ-

kező hivatalos szerveket írásban kell tájékoztatni a rendezvény előtt két hét-

tel.  

 

o Záhony Rendőrkapitányság, 

o Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs, 

o Mentők 

 

 A menekülési tervben meg kell jelölni azt az intézményt, helyiséget, amely a 

közönség befogadására alkalmas rendkívüli esemény bekövetkeztekor.  

 Meg kell nevezni a rendezvényfelelős vezetőjét és helyettesét.  

 Fel kell sorolni a rendezvénybiztosításban közreműködő szervezeteket, tele-

fonszámukkal együtt.  

 Meg kell nevezni rendezvényeken az elsősegélyt nyújtó személyt, a hangosí-

tásért felelős személyt, a hivatalos szerveket értesítő személyt rendkívüli 

esemény bekövetkezésekor.  

 A menekülési tervhez rajzot kell készíteni, melyen meg kell jelölni a menekü-

lési útvonalakat.  

 

 

18. Záró rendelkezések 

 

A Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok 

számára - igazolható módon - kiadom, akikre vonatkozólag az feladatot tar-

talmaz. 

A szabályzatot évenként felül kell vizsgálni, szükség szerinti átdolgozásáról 

gondoskodni kell. 

A szabályzat végrehajtása beosztásra való tekintet nélkül minden dolgozóra 

nézve kötelező.  
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A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és felada-

tok végrehajtását a tűzvédelmi megbízott gyakorolja. 

 

 

A Tűzvédelmi Szabályzat 

2022. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

 

A Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábban kiadott Tűzvédelmi 

Szabályzat hatályát veszíti. 

 

 

 

Záhony, 2022. szeptember 1. 

 

 

 

                                   Vass Levente 

                                     igazgató 
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1. sz. melléklet 

 

 

Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégium 

 

T Ű Z R I A D Ó   T E R V 

 

 

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt az illetékes 

Tűzoltó-parancsnokságnak haladéktalanul jelenteni az alábbi címen vagy te-

lefonszámon: 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Záhonyi Katasztrófavédelmi Őrs 

Záhony, Baross Gábor út 8. 

Telefon: 06-45/425-164 vagy 105. 

 

 

A tűzjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell: 

- a tűzeset (káreset) pontos helyét, címét, 

- milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, mi ég, 

- emberélet van-e veszélyben, 

- milyen terjedelmű a tűzeset,  

- a jelentést tevő nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát. 

 

A tűzeset észlelését köteles hangos kiáltással jelezni, továbbá tájékoztatni 

kell az iskola területén tartózkodókat a veszélyről.  

     Szaggatott csengetéssel kell jelezni a riasztást a dolgozók és a tanulók felé.  

 

A tüzet észlelő köteles az iskola vezetőjét, helyetteseit és a tűzvédelmi meg-

bízottat mielőbb értesíteni a lehetőség szerinti legrészletesebb információk 

megadásával. 

A riasztást követően valamennyi dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, 

amíg a Tűzoltóság meg nem érkezik. 

Az eloltott vagy önmagától elaludt tüzet is jelezni kell és a káreset helyszínét 

a tűzvizsgálat befejezéséig változatlanul, kell hagyni. 
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A riasztandó személyek: 

Az épületben tartózkodó pedagógusok, tanulók, és dolgozók, illetve egyéb 

okkal az épületben tartózkodók. A tűzjelzést és az épületben tartózkodók ri-

asztását követően, amennyiben a tűz kiterjedtsége azt lehetővé teszi, a jelző 

személy intézkedjen az épület valamennyi helyiségének végigjárására annak 

érdekében, hogy az épületben senki se maradjon. 

Az intézmény épületének elhagyása 

Az intézmény épülete földszint + két emeletből áll. Az épület elhagyásának 

menetirányát, az épületben elhelyezett menekülési útirányt jelölő tűzvédelmi 

jelzések mutatják. Az iskolai szárnyból az ott tartózkodók az intézmény ud-

varára, míg a kollégiumi épületrészben lévő személyek az iskola előtti szabad 

térre és útszakaszra menekülnek. 

Az épület elhagyását követően a gyülekezési helyként az iskola udvarát és az 

intézmény előtt lévő szabad teret és útszakaszt jelölöm ki. 

A tűzeset idejében éppen órát tartó tanárok az osztálynévsor felhasználásával 

létszámellenőrzést kötelesek tartani, meggyőződni arról, hogy az épületet 

mindenki elhagyta. 

 

Munkaidőn kívüli esetben a tüzet észlelő személy haladéktalanul köteles érte-

síteni az alábbi személyeket, akik kötelesek az intézményhez mielőbb bemenni: 

    

                       1) Vass Levente igazgató 

                           Telefon: 06/30-816-0495 

 

        2) Battyányiné Hasulyó Anikó gondnok 

                            Telefon: 06/30-467-3995  

 

 

 A fenti értesítési sorrend az intézményhez való lehető leggyorsabb beérke-

zést is szolgálja, annak érdekében, hogy minél előbb vezető irányíthassa a 

mentést. 

Az épületben tartózkodók kimentését követően haladéktalanul meg kell kez-

deni a tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel, amennyiben an-

nak kiterjedése olyan mértékű, hogy van reális esély annak lokalizálására 

emberi élet vagy testi épség veszélyeztetése nélkül.  
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Porral oltó tűzoltó készülékek vannak elhelyezve az intézmény folyosóin, he-

lyiségeiben jól látható helyen, illetve az udvaron földfeletti tűzcsapok van ké-

szenlétben. A tűzoltó készülékek és a tűzcsapok állandóan üzemképes álla-

potban vannak tartva. Amennyiben egy tűzoltó készülék nem elegendő a ke-

letkezett tűz oltásához, akkor össze kell szedni a tűzoltó készülékeket és azo-

kat is, fel kell használni az oltáshoz. A tűzcsappal történő beavatkozás előtt 

az áramtalanítást el kell végezni. A tűzvédelmi főkapcsoló az aula bejáratától 

balra található a porta mellett.  

 A benntartózkodó személyek biztonságba helyezése után, amennyiben a tűz 

kiterjedése azt lehetővé teszi, az oltással egyidejűleg kell megkezdeni a ve-

szélyeztetett anyagok, eszközök mentését.  

A tűzoltás vezetője a hivatásos tűzoltóság kiérkezéséig az iskola igazgatója, 

távollétében az általa helyettesítéssel megbízott személy. Utasításait az in-

tézmény valamennyi dolgozója köteles végrehajtani. 

A tűzoltás vezetőjének feladatai: a tűzoltási és mentési munkálatok megszer-

vezése a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig. 

Ennek keretében utasítás ad: 

- az épületben levő személyek kimenekítésére, különösen tekintettel az esetle-

gesen mozgáskorlátozott személyekre, sérülés, vagy füstmérgezés észlelése 

esetén a mentők értesítésére 

- a mentést követően a tűz továbbterjedésének a megakadályozására, a tűz oltá-

sára. Ennek során tekintettel kell lennie, hogy a tűzcsappal csak az épület 

elektromos berendezéseinek áramtalanítása után szabad beavatkozni. 

- a rendelkezésre álló erők figyelembevételével az épületben levő anyagi javak 

mentésére. A mentett anyagok elhelyezésénél figyelembe kell venni a tűz to-

vábbterjedésének lehetőségét, a szélirányt 

- a kiérkező hivatásos tűzoltóság fogadására, a Tűzriadó Terv átadására, a ré-

szükre szükséges információk átadására. 

A gázellátás megszüntetése a gázvezetéken lévő, megjelölt főelzáróval lehet-

séges. A gázvezeték főelzárója a kollégiumi épületrész délkeleti sarkával 

egyvonalban az épülettől a Kárpát út irányában kb. 12 méterre került kiépí-

tésre.  Az áramtalanítás és a gázellátás megszüntetése a tagintézmény-vezető, 

vagy az általa helyettesítéssel megbízott személy, adott esetben kijelölt sze-

mély feladata. 

Elektromos berendezés tűzét csak áramtalanítás után szabad vízzel olta-

ni! 
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Információ átadás 

A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni az odaérkező tűzoltók-

nak. Tájékoztatni kell őket a tűz által érintett területről, a várható veszély-

helyzetről, az addig tett intézkedésekről. Át kell adni részükre a Tűzriadó 

Terv egy példányát a szükséges további információk közlése céljából. Tűz 

esetén a helyszínre érkező tűzoltóság vezetőjének az utasításait mindenki kö-

teles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani. 

 

Főbb veszélyforrások: 

- raktárak 

- öltözők 

- kémia szertár 

- számítástechnikai terem 

- irattár 

- gázhálózat csővezetéke 

- elektromos hálózat 

Főbb veszélyforrásokra vonatkozó védekezési szabályok: 

A raktárakban, öltözőkben és az irattárban lévő viszonylag nagy mennyiségű 

éghető anyag miatt a tűz gyorsan kifejlődhet. Fennáll a füstmérgezés veszélye.  

A beavatkozáskor izolációs típusú légzésvédőt kell használni. Nagy oltóanyag 

intenzitás szükséges. 

A gázvezeték sérülése, gázszivárgás esetén a gázutánpótlást meg kell szüntetni, 

a helyiségeket ki kell szellőztetni. 

Az elektromos villamos hálózat sérülése, vagy zárlat esetén azonnal feszültség 

mentesíteni kell a hálózatot, a tűzvédelmi főkapcsoló lekapcsolásával! 

A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, tűzoltó készülékeket állandóan szaba-

don kell hagyni.  

A helyiségekben gyúlékony anyagokat és tűzveszélyes folyadékokat együtt tá-

rolni tilos.  

A tűzveszélyes folyadékokat zárt fémszekrényben kell tárolni.  

A nem tűzveszélyes tevékenység céljára szolgáló helyiségekben, szabadterüle-

ten tűzveszélyes tevékenységet végezni csak előzetes írásbeli engedély birtoká-

ban lehet.  

Dohányzás és nyílt láng használata tilos, az erre figyelmeztető táblákat jól látha-

tó helyen el kell helyezni.  
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A helyiségekben „A – B - C” osztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó-

készüléket kell tartani.  

A helyiségekben csak olyan világító berendezés és készülék használható, amely 

a környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.   

Nem helyezhetők el olyan anyagok, amelyek egymásra hatásáról tűz vagy rob-

banás keletkezhet.  

A tárolt anyagokat nemenként csoportosítva, egymástól jól elkülönítve kell tá-

rolni.  

Üzemszünet során a villamos berendezéseket feszültség mentesíteni kell.  

Csak olyan mennyiségű anyagot lehet tárolni mely a folyamatos munkavégzés-

hez szükséges.  

A munkavégzés során keletkezett tűzveszélyes hulladékot felhalmozni tilos, 

rendszeres elszállításáról gondoskodni kell! 

A helyiségek folyamatos és megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell.  

A helyiségekben csak az oda beosztott és ellenőrzésre feljogosított személyek 

tartózkodhatnak.  

Feszültség alatt lévő gépeknél keletkező esetleges tüzet vízzel oltani tilos!  

A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó 

személynek áramtalanítania kell, meg kell győződnie arról, hogy nem maradt-e 

tüzet okozó körülmény.  

A tűzvédelmi szabályok betartásáért a munkahelyi vezetők, tanárok a felelősek.  

Az iskola kiürítését az intézményvezető vagy helyettese rendeli el. 

A kiürítés a Tűzriadó Tervben meghatározott - a lehető legrövidebb - útvonalon 

történik. 

Nyugodt, de határozott hangon kell a helyszín elhagyására felszólítani minden-

kit, megjelölve számukra a menekülési útvonalat és a tartózkodásra szolgáló 

helyet, ahol megvárhatják az esemény befejezését. 

Az épületben tartózkodókat a szabad térben úgy kell elhelyezni, hogy testi ép-

ségük ne legyen veszélyben és a kiérkező tűzoltó egységeket ne akadályozzák a 

tűz oltásában. 

Az épületben felejtett értékek, tárgyak, anyagi javak nem lehetnek az indokai 

annak, hogy a veszélyeztetett területre polgári személyek visszamenjenek a 

Tűzoltóság helyszínre érkező egységei parancsnokának engedélye nélkül. 
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A Tűzoltóság kiérkezése előtti feladatatok: 

 a tűzvédelmi szabályzat (és a mellékletét képező Tűzriadó Terv) elő-

készítése a kiérkező tűzoltóegység részére, 

 a tűzoltó gépjárművek szabad mozgásának biztosítása (akadályoztató 

járművek tulajdonosainak értesítése), 

 a tűzoltóegységet várni kell a főbejáratnál és követni a tűzoltás vezető 

minden utasítását. 

A tűzoltó készülékek csak kezdeti tüzek oltására alkalmasak! 

Alapvető szabály, hogy elektromos berendezés tüzét vízzel oltani nem sza-

bad!  

18 év alatti személy a tűz oltásában nem vehet részt. Ha veszélyt észlel, köte-

les a közelében lévő felnőtt személyt értesíteni. Az iskolában tartózkodó al-

kalmazottak kötelesek a tűz oltásában, a rend fenntartásában, a menekítésben, 

a kármentésben részt venni.  

Az elsősegélynyújtásban szakképzett dolgozók kötelesek az esetleges szemé-

lyi sérüléseket ellátni a mentők kiérkezéséig. 

Az igazgató és helyettesének feladata a rend fenntartása, a tűzoltás irányítása 

addig, amíg a Tűzoltóság egységei a helyszínre nem érkeznek. A tűzoltók 

megérkezését követően valamennyi alkalmazott köteles a tűzoltás vezetőjé-

nek összes utasítását végrehajtani, részére minden információt megadni. 

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását évenként köteles a intézmény ve-

zetője gyakoroltatni, és eredményét írásban rögzíteni. A tervezett tűzriadó 

gyakorlat előtt legalább 15 nappal- valamint a gyakorlat bejelentett időpont-

jával kapcsolatban történő változásról- az illetékes tűzvédelmi hatóságot érte-

síteni kell. 

A gyakorlás célja, hogy az épület legtávolabbi pontjából is a lehető legrövi-

debb időn belül biztonságos helyre lehessen eljutni.  

 

 

                                  Vass Levente 

                                      igazgató 
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2. sz. melléklet 

 


